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1 INTRODUÇÃO 

Almejando nível de excelência em desempenho, o Pleno do TJDFT (Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios), diante de seus encargos de 
responsável pelos imóveis deste Órgão, determinou a elaboração do presente 
Laudo de Inspeção Predial. A seguir, a referida ordenação descrita no Livro IV, 
Capítulo I do Regimento Interno Administrativo da Secretaria do TJDFT, Da 
Inspeção Predial: 

Art. 204. A SEAP deverá, periodicamente, determinar a realização de inspeção predial 

para avaliar as condições gerais das edificações do TJDFT segundo aspectos de 

desempenho, vida útil, segurança, estado de conservação, manutenção, exposição 

ambiental, utilização, operação, entre outros, devidamente delimitados no 

planejamento de serviços de manutenção predial. 

Art. 206. O Laudo Técnico de Inspeção deverá conter: 

I – O atesto das condições de segurança e estabilidade das edificações e 

equipamentos do TJDFT pelo responsável técnico; 

II – As recomendações de manutenção e conservação; 

III – O prazo recomendado para a conclusão dos reparos necessários.  

 

Com base na determinação do Regimento, concomitante às orientações da 
cartilha de Inspeção Predial do IBAPE SP/2012 (Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo) e ao modelo 1 do Laudo de 
Inspeção Predial (GOMIDE; FAGUNDES NETO; GULLO, 2009, p. 138-156), os 
técnicos da COMAN (Coordenadoria de Manutenção) realizaram, como forma 
de escopo diagnóstico, as inspeções das estruturas do Tribunal com foco 
principal na qualidade e segurança das edificações e equipamentos do 
Tribunal. 
 
 

 
 
 
Os serviços periódicos de Inspeção Predial têm como objetivo informar a 
situação da edificação no momento da visita técnica, bem como a análise das 
ações preventivas da Manutenção. Por meio de relatórios é possível verificar, 
baseado numa visão sistêmica tridimensional, a qualidade predial da 
construção, da manutenção e do uso, em atendimento ao desempenho de 
funcionamento, gestão e habitabilidade, respectivamente. 
Como resultado desta vistoria, foi elaborado o presente laudo técnico, o qual 
atesta as condições das edificações pertencentes ao TJDFT, no que diz respeito 
à sua estrutura, segurança e conservação. Para tal, foi realizada uma análise 
geral dos elementos construtivos e equipamentos da edificação, que se 
constitui na planilha de inspeção predial.  
O laudo também inclui, além da planilha de inspeção, o modelo metodológico 
da tabela GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), cuja classificação determina 
a ordem de prioridade das medidas corretivas necessárias. Sendo que, a 
planilha de inspeção apresenta uma visão geral da estrutura, segurança e 
conservação da edificação, enquanto a tabela GUT pontua os problemas 
existentes no momento da visita ao prédio inspecionado. 
 A metodologia utilizada para elaboração da planilha de inspeção foi 
desenvolvida pelo corpo técnico do Tribunal, assim como os critérios de 
avaliação e pontuação da metodologia G.U.T. (gravidade, urgência e 
tendência). 
Por fim, o laudo apresenta as recomendações sugeridas em relação aos 
problemas encontrados, levando em consideração as características de 
essencialidade de cada falha. Os prazos serão posteriormente determinados 
por meio de cronograma elaborado em comum acordo com o PSP do Fórum 
inspecionado.  
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Identificação 
 
Edificação:  
Fórum Desembargador José Manoel Coelho  
Endereço: QNM 11 Área Especial nº 1,  
Ceilândia - DF 
CEP: 72215 - 110 
 

 Autoria 
 

Setor Responsável: Coordenadoria de Manutenção (COMAN) 

 

Responsáveis Técnicos: 

 

Serviço de Manutenção Civil 
Christina Pereira Silva – Técnica em Edificações 

 
Serviço de Manutenção Mecânica  
Ronaldo Pacheco da Silva – Técnico em Eletrônica 

 
Serviço de Manutenção Elétrica 
Leandro Alves de Oliveira – Técnico em Eletrotécnica 

 

Edição, Arte e Diagramação: 

Flavia Maia Aguiar – Técnico Judiciário 
Jackson Bernardes Vasconcelos – Técnico Judiciário 
 
 
 

 Vistoria 
 
No âmbito da Manutenção Civil, Elétrica e Mecânica as vistorias técnicas no 
Fórum José Manoel Coelho – Ceilândia – foram realizadas nas datas de 15 e 30 
de julho e 30 de agosto. 
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 Características da Região 
 

Aspectos físicos e condições 
ambientais 

Tipo do terreno 

Terreno plano Topografia plana 

Arborizado Testada acima do nível da rua (entrada principal) 

Meio urbano Formato regular  

Melhoramentos públicos 

Todas as redes disponíveis (água, energia, telefonia) 

Sistema viário 

Pistas de rolamento asfaltadas Vias públicas iluminadas e sinalizadas 

Calçadas cimentadas   

Equipamentos e serviços comunitários 

Coleta de lixo Limpeza de vias públicas 

Policiamento Templos religiosos 

Posto de Combustível Rede bancária 

Transporte coletivo Comércio de âmbito local 

Principais referências 

Shopping Popular de Ceilândia 

 

 

 

 

 

 

Tipo do imóvel Tipo da edificação 

Institucional 
Edifício com subsolo, térreo e  1º andar 

superior 

Situação da edificação 

Ceilândia Sul 

Idade Ocupação 

27 anos Em uso 
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3 METODOLOGIA 

 Critério 
       O presente Laudo de Inspeção Predial tem por finalidade analisar as 
condições técnicas, funcionais e de manutenção dos componentes 
construtivos e equipamentos das áreas externas e internas do Fórum 
Desembargador José Manoel Coelho, na Ceilândia, verificadas no momento da 
visita técnica, bem como em registros de manutenção no período de 12 
meses.  
Com a referida inspeção foi possível verificar, baseado numa visão sistêmica 
tridimensional, a qualidade predial da construção, da manutenção e do uso, 
em atendimento ao desempenho de funcionamento, gestão e habitabilidade. 
Baseando-se na tabela GUT e na planilha de inspeção predial foram obtidas as 
informações constantes neste laudo, que servem de subsídio para o 
planejamento dos serviços e obras necessárias.  
Também constam neste laudo, gráficos que demonstram a análise dos 
resultados desta inspeção, os quais servirão para comparar os resultados 
relativos às inspeções a serem realizadas futuramente, a fim de consolidar a 
efetivação das ações apontadas no presente relatório. 
Os relatórios indicam recomendações como medidas reparadoras, bem como 
ações preventivas que possam contribuir no âmbito administrativo, de 
sustentabilidade e de responsabilidade social, principalmente aquelas que 
possam gerar imediata economia em termos de energia elétrica e consumo de 
água. Em geral, poderão ser formuladas outras ações que facilitem a 
acessibilidade predial ou que favoreçam a valorização da vida dos usuários. 
O principal objetivo das recomendações para sanar as falhas prediais é 
orientar o planejamento da manutenção, e estas foram identificadas por meio 
de inspeções visuais.  
Numa primeira etapa, foram analisados os relatórios de manutenção 
preventiva, disponíveis nos doze meses que antecederam a inspeção, de modo 
a verificar ocorrências e intervenções relevantes. 
Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelo 
Posto de Serviço Predial, a fim de verificar a documentação relativa aos 
projetos de arquitetura e engenharia, os registros de possíveis anomalias 

apontadas, a situação quanto aos manuais, atestados e relatórios de 
manutenção, e da existência de regimentos e certificados referentes ao uso 
da edificação. Na ocasião, foi enviado um questionário de entrevista, cujo 
modelo encontra-se no anexo deste laudo, no qual foram registrados os fatos 
relevantes, reclamações, sugestões de melhorias e percepção em relação às 
condições da edificação. 
Na etapa seguinte, a inspeção in loco foi dividida em duas fases:  
 Listagem das Anomalias Construtivas e Manifestações Patológicas 

encontradas, em ordem de prioridade segundo sua gravidade, urgência 

e tendência: 

A inspeção presencial da edificação é realizada e os sistemas constantes da 
planilha de inspeção são avaliados de acordo com os critérios previamente 
definidos. As anomalias encontradas são registradas em planilha própria e 
fotografadas para classificação posterior.  
 Análise das Condições Técnica, de Manutenção e de Uso da edificação, 

classificando quanto à expectativa da situação encontrada (proporcional 

à idade e função do edifício): 

Após a coleta de todas as informações e realização da inspeção presencial, são 
elaboradas a tabela GUT e a planilha de inspeção predial. A tabela GUT indica 
as anomalias e falhas detectadas, e possibilita priorizar, por meio de notas, o 
grau de gravidade, urgência e evolução de cada problema apresentado, 
enquanto a planilha de inspeção indica os resultados encontrados nas 
estruturas e condições dos sistemas e componentes de cada edificação, 
avaliados por meio de 07 critérios de classificação (Projeto, Sustentabilidade, 
Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Integridade, Desempenho e 
Segurança). 
 A partir dos dados e informações obtidas na planilha de inspeção, os 
resultados do laudo são gerados e expressos por meio de gráficos que 
demonstram os resultados por área e por outro gráfico, com os resultados 
gerais da inspeção. E então, é estabelecida uma nota para a situação atual da 
área inspecionada. 
 O relatório da inspeção é compilado, com o acréscimo das informações 
coletadas nas etapas anteriores.  
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A responsabilidade do profissional autor da vistoria é limitada ao nível de 
inspeção visual e específica para cada área (arquitetura, engenharia civil, 
engenharia elétrica e engenharia mecânica), eximindo-se os profissionais de 
análises de problemas ocultos ou de projeto, construção, manutenção e 
outros de responsabilidade da gestão da edificação, bem como pelo eventual 
desatendimento das recomendações do relatório final. 

 Nível da Inspeção 
A inspeção foi realizada com base na identificação das anomalias e falhas 
aparentes, o que resultou no presente laudo, de acordo com a classificação do 
modelo de Laudo de Inspeção Predial de Gomide; Fagundes Neto e Gullo, 
2009.  
A inspeção é caracterizada como nível 2, considerando o trabalho 
multidisciplinar e o uso institucional da edificação, com uma complexidade de 
sistemas maior que a encontrada numa edificação residencial – mesmo não 
tendo havido necessidade de auxilio de equipamentos e/ou aparelhos, e 
ainda, considerando que a inspeção foi elaborada por profissionais habilitados 
em mais de uma especialidade (Civil, Elétrica e Mecânica). 

 Metodologias Específicas 

3.3.1 Planilha de Inspeção 

3.3.2 Critérios e Classificação 
A Planilha de Inspeção possui por função primordial avaliar as condições 
técnica, de manutenção e de uso dos elementos construtivos, maquinário e 
equipamentos da edificação. Cada elemento é avaliado através de uma 
planilha específica, a qual reúne todos os elementos de uma mesma área (civil, 
elétrica e mecânica). Todos os elementos são avaliados em relação a 7 critérios 
que independem da área relacionada ao elemento, sendo classificados em 
Inferior (I), Regular (R) ou Superior (S), conforme as tabelas apresentadas a 
seguir. 

Técnica 

Critérios Projeto Sustentabilidade 

Inferior não existe não atende a critérios de sustentabilidade 

Regular 

Incompleto 

desatualizado 

atende a critérios de sustentabilidade 
ultrapassados 

Superior 
completo e 
atualizado 

atende aos critérios modernos de 
sustentabilidade 

Tabela 1 - Tabela de classificação por critérios técnicos 

Manutenção 

Critérios Preventiva Corretiva 

Inferior não existe alta frequência / tempo resposta longo 

Regular não eficaz média frequência / tempo de resposta médio 

Superior eficaz baixa frequência / tempo de resposta curto 

Tabela 2 - Tabela de classificação por critérios de manutenção 
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Uso 

Critérios Integridade Desempenho Segurança 

Inferior 
vida útil exaurida / avarias 

que inviabilizam reparo 
não funcional risco grave / iminente 

Regular 
avarias reparáveis / não 

interferem no 
funcionamento 

parcialmente 
funcional 

risco leve / a longo prazo 

Superior 
compatível com a vida útil 

/ tempo de instalação 
funcional não há risco aparente 

Tabela 3 - Tabela de classificação por critérios de uso 

3.3.2.1 Grau de Importância 
 

É essencial considerar que cada elemento do edifício possui importância 
diferenciada na avaliação da edificação. O funcionamento dos componentes 
do sistema de combate a incêndio, por exemplo, é indiscutivelmente mais 
importante para a integridade do edifício e segurança dos usuários do que a 
pintura das paredes internas de uma sala técnica. 
Com a finalidade de classificar comparativamente a importância de cada 
elemento na edificação, foi introduzido o Grau de Importância, no qual cada 
elemento recebe uma nota variando em uma escala de 1 a 10. A pontuação 
de cada elemento independe da edificação avaliada, sendo previamente 
definida pela área responsável de acordo com os seguintes critérios: impacto 
no funcionamento da edificação ou impacto na atividade do usuário, e risco à 
integridade da edificação ou à segurança do usuário. As tabelas contendo o 
Grau de Importância de cada elemento por área são apresentadas a seguir. 
 

Sistemas  de Equipamentos      Grau de Importância 

Ar Condicionado – Pequeno e Médio 
Porte 

5 

Ar Condicionado – Multisplit VRF/VRV 5 

Ar Condicionado Central 6 

Arquivo Deslizante 1 

Elevador 5 

Plataforma 2 

Monta-Carga 1 

Grupo Gerador 8 

Portões e Cancelas 1 

Est. Tratamento Esgoto 3 

Sistemas de Combate a Incêndio e 

Bombeamento Predial 
10 

Tabela 4 - Grau de Importância dos elementos da área mecânica 
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Sistemas 

 
Grau de  Importância 

Estrutura 10 

Alvenaria 6 

Divisórias 6 

Pisos 6 

Tetos 6 

Fachadas 6 

Pinturas 2 

Esquadrias 6 

Instalações hidros sanitárias 6 

Impermeabilização de calhas/rufos 8 

Telhados 8 

Guarda-corpos 10 

Escadas 10 

Sinalizações 6 

Pavimentações 4 

Calçamentos 4 

Tabela 5 - Grau de Importância dos elementos da área civil 

 

Sistemas  de  Equipamentos Grau de Importância 

Subestação 10 

Distribuição 8 

Iluminação e Tomadas 6 

SPDA 2 

Sistema Ininterrupto de Energia 8 

Tabela 6 - Grau de Importância dos elementos da área elétrica 

3.3.2.2 Cálculo dos Resultados e Nota da Edificação 
 

O cálculo dos resultados da inspeção leva em consideração dois tipos de pesos. 
O primeiro se refere aos critérios de inspeção, enquanto o segundo está 
relacionado aos elementos inspecionados. 
O peso atribuído a cada critério de inspeção tem por objetivo quantificar a 
contribuição individual do critério na totalidade da inspeção. Os pesos foram 
definidos em conjunto pela área técnica previamente à inspeção e 
independem da edificação, conforme apresentados na tabela a seguir. 
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Critério Peso 

Técnica 
Projeto 1 

Sustentabilidade 0,5 

Manutenção 
Preventiva 1 

Corretiva 1,5 

Uso 

Integridade 1 

Desempenho 2 

Segurança 3 

Tabela 7 - Peso dos critérios no resultado da inspeção 

 

Em relação aos elementos inspecionados, o peso atribuído a cada elemento 
está diretamente relacionado ao seu Grau de Importância. Previamente à 
inspeção, cada planilha de inspeção é preparada apenas com os elementos 
presentes no edifício a ser inspecionado. O peso de cada elemento em sua 
área (civil, elétrica ou mecânica) é calculado dividindo o seu Grau de 
Importância pela soma dos Graus de Importância de todos os elementos 
presentes na edificação. Como resultado dessa metodologia, os elementos 
possuem pesos diferenciados nos edifícios, porém mantêm a mesma relação 
de proporcionalidade entre si para qualquer edifício.  
Com o intuito de aprofundar a inspeção, cada elemento pode ser dividido em 
subelementos. Nesse caso, o peso de cada elemento é distribuído igualmente 
entre os seus subelementos. A tabela a seguir exemplifica o peso de cada 
elemento da área mecânica na inspeção do Fórum de Ceilândia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos 
Grau de 

Importância 
Peso do 

elemento 
Sub-elemento Peso  

Ar Condicionado Tribunal do 
Júri 

6 17,14% 
Self Tribunal 

do Júri 
17,14% 

Ar Condicionado Split e ACJ 5 14,29% 

Split 7,14% 

Ar Cond. de 
janela 

7,14% 

Elevadores 5 14,29% 

Cabine 7,14% 

Casa de 
máquinas 

7,14% 

Grupo Gerador Diesel 8 22,86% Gerador 22,86% 

Portões e Cancelas 1 2,86% 
Motor e 

mecanismo 
2,86% 

Sistemas de Combate a 
Incêndio e Bombeamento 

Predial 
10 28,57% 

Acionadores 
manuais 

5,71% 

Bombas  5,71% 

Central de 
alarme 

Incêndio 
5,71% 

Detectores de 
incêndio 

5,71% 

Hidrantes 5,71% 

SOMATÓRIO 35 100%   100% 

Tabela 8 - Demonstrativo de cálculo dos pesos dos elementos Mecânicos 

 
Para realizar os cálculos que fornecem o resultado da inspeção, são utilizadas 
“planilhas espelho”, que atribuem pontos percentuais para cada combinação 
de critério e elemento avaliada. O cálculo do ponto percentual associado a 
cada combinação é realizado através da multiplicação dos pesos do critério 
pelo elemento. A tabela a seguir exemplifica o cálculo dos pontos percentuais 
para as combinações dos elementos “Elevador” e “Grupo Gerador” com cada 
um dos critérios da planilha de inspeção. 
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7,14% 3,57% 7,14% 10,71% 7,14% 14,29% 21,43% 
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22,86% 11,43% 22,86% 34,29% 22,86% 45,71% 68,57% 22,86% 

Peso do 
Critério (%) 

100% 50% 100% 150% 100% 200% 300%   

Tabela 9 - Demonstrativo do cálculo dos pontos percentuais 

 
O somatório de pontos percentuais associados às classificações Inferior (I), 
Regular (R) e Superior (S) é utilizado para produzir os gráficos que indicam a 
distribuição percentual de classificações por critérios e elementos. 
Ao final dos resultados é apresentada ainda a Nota do Edifício. Essa nota 
percentual permite a comparação rápida e direta entre quaisquer edifícios 
avaliados através de uma escala comum. Essa comparação somente é possível 

pelo fato do Grau de Importância e dos Pesos dos Critérios serem definidos 
previamente à inspeção, sendo comuns a todos os edifícios avaliados. 
A Nota do Edifício é calculada através da atribuição de valores a cada uma das 
classificações: Inferior (I), Regular (R) e Superior (S). Após o cálculo da 
distribuição percentual das classificações, os valores indicados na tabela a 
seguir são atribuídos a cada classificação, gerando a Nota do Edifício. Em razão 
dos valores utilizados para o cálculo, a nota pode variar entre 33% e 100%.  
 

Classificação INFERIOR REGULAR SUPERIOR 

Valor 1 2 3 

Tabela 10 - Valores atribuídos às classificações 
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3.3.3 Planilha de Anomalias (Tabela G.U.T.) 

3.3.3.1 Critérios e Cálculo das Notas 
 

Após a identificação das anomalias durante a inspeção predial, é necessário 
realizar o seu registro e classificação através da Planilha de Anomalias. A 
classificação das anomalias segue a consagrada metodologia Gravidade, 
Urgência e Tendência, também conhecida pelo acrônimo G.U.T. 
A pontuação e os critérios para classificação das anomalias foram elaborados 
pela área técnica previamente à inspeção e são comuns para todas as 
anomalias encontradas e todos os edifícios inspecionados. A tabela a seguir 
apresenta a classificação, pontuação e critérios para cada elemento da Tabela 
G.U.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 11 - Classificação e pontuação dos critérios da Tabela G.U.T. 

Clas s i ficação Pontuação Gravidade Urgência Tendência

Mínimo 1

Depreciação 

imobiliária (do 

equipamento)

Sem impacto na 

atividade fim ou 

Atendimento não 

planejado

Problema não deve 

evoluir

Médio 6

"Insalubridade ao 

usuário ou 

deterioração 

elevada da 

edificação 

(deterioração 

contínua e rápida 

do equipamento) ou 

desperdíc io de 

recursos 

naturais/materiais"

Impacto no 

funcionamento do 

setor ou Atendimento 

a médio prazo

Evolução a médio prazo

Baixo 3

"Incômodo aos 

usuários ou 

degradação da 

edificação 

(deterioração 

contínua e lenta do 

equipamento) ou 

uso não rac ional 

dos recursos 

naturais/materiais"

Impacto ao usuário ou 

Atendimento a longo 

prazo

Evolução lenta

Máximo 10

Risco à vida do 

usuário ou colapso 

da edificação 

(destruição do 

equipamento) ou 

dano ambiental 

grave

Impacto no 

funcionamento da 

edificação ou 

Atendimento imediato

Evolução rápida

Alto 8

"Risco de ferimento 

ao usuário ou avaria 

não recuperável na 

edificação (dano 

grave ao 

equipamento) ou 

contaminação 

localizada"

Impacto no 

func ionamento do 

pavimento ou 

Atendimento a curto 

prazo
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Ao realizar a pontuação de todos os critérios de uma anomalia (Gravidade, 
Urgência e Tendência), é gerada uma nota para a anomalia, que indica sua 
prioridade de correção. Essa nota também é utilizada para ordenar as 
anomalias na Tabela G.U.T. 
A nota da anomalia consiste no cálculo da média ponderada da pontuação 
atribuída a cada critério (Gravidade, Urgência e Tendência). A tabela a seguir 
fornece os pesos de cada critério para a composição da nota da anomalia. 
 

Critério Gravidade Urgência Tendência 

Peso 40% 40% 20% 

Tabela 12 - Pesos dos critérios da Tabela G.U.T. 

 

Considerando ainda a necessidade de conferir maior prioridade às situações 
que apresentem alta Gravidade e/ou Urgência, o cálculo da nota é modificado 
caso a anomalia seja de Gravidade e/ou Urgência máxima ou alta. 
Numericamente, caso a anomalia apresente pontuação igual ou superior a 8 
em, pelo menos, um desses critérios, a pontuação máxima (10) é atribuída ao 
critério Tendência somente para o cálculo da nota, sendo exibido na Tabela 
G.U.T. a pontuação regularmente atribuída durante a classificação.



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

| 16 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

 Resultados da Inspeção Predial 

3.4.1 Planilhas de Inspeção 
As planilhas de inspeção apresentam a avaliação dos elementos inspecionados no edifício de acordo com critérios técnicos, de manutenção e de uso. Cada elemento 
é avaliado em relação a cada um dos sete critérios pré-estabelecidos, podendo receber classificação Inferior (I), Regular (R) ou Superior (S). Para maiores informações 
acerca dos critérios de classificação e da metodologia empregada, consultar a subseção 3.3.1 - Planilha de Inspeção. 
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3.4.2 Avaliação de elementos por área 

3.4.2.1 Civil 

TÓPICOS DA INSPEÇÃO 

ÁREAS INSPECIONADAS                        
I - Inferior- qualidade 
inferior à expectativa 

usual; 
R - Regular – qualidade 

regula com a expectativa; 
S - Superior – qualidade 

supera a expectativa. 

TÉCNICA MANUTENÇÃO USO 

Circulação e 
Ocupação 

Anomalias Construtivas 
Métodos, 

Cronograma e Prazos 
Técnicas, Prazos 
e Periodicidade  

Confortos Adequação ambiental 

À integridade 
estrutural e física, 
contra incêndios, 

e operações 
rotineiras 

PROJETO SUSTENTABILIDADE PREVENTIVA CORRETIVA INTEGRIDADE DESEMPENHO SEGURANÇA 

Ed
ifi

ca
çã

o 

Estrutura R R R S S S S 

Alvenaria R R S S S S S 

Divisórias R R S S S S S 

Pisos R R S R R S R 

Tetos R R R R R R R 

Fachadas R R I I I I I 

Pinturas R R R S R R S 

Esquadrias R R S S S S S 

Instalações 
hidrosanitárias 

R R S S S S S 

Impermeabilização 
de calhas/rufos 

R R R S S S S 

Telhados R R S S S S S 

Guarda-corpos R R R S S S S 

Escadas R R S S S S S 

Sinalizações R R R R R S S 

Pavimentações R R R R R R R 

Calçamentos R R R R R R R 

Tabela 13 - Planilha de inspeção da área civil 
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3.4.2.2 Elétrica 
TÓPICOS DA INSPEÇÃO 

ÁREAS INSPECIONADAS                                            
I - Inferior- qualidade inferior à expectativa 

usual; 
R - Regular – qualidade regula com a 

expectativa; 
S - Superior – qualidade supera a expectativa. 

TÉCNICA MANUTENÇÃO USO 

As built, 
diagrama unifilar 

e identificação 
dos circuitos 

Adequação Ambiental 
Ações para prevenir 

problemas 
Ações para corrigir 

problemas 
Anomalias 

Funcionament
o, durabilidade 

e 
confiabilidade 

Risco de 
acidentes 

PROJETO SUSTENTABILIDADE PREVENTIVA CORRETIVA INTEGRIDADE DESEMPENHO SEGURANÇA 

Subestação 

Fusíveis I S S S S S S 

Disjuntor e relé de média 
tensão 

I S S S S S S 

Transformador I I R S R R R 

Distribuição 

QGBT I R S S R R R 

QGNB I R S S R R R 

Quadros Parciais R R R R I I I 

Iluminação e 
Tomadas 

Interna I S R S S S R 

Corredores I S R R S S R 

Emergência N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Externa I S S R R S R 

Tomadas I R R I I R I 

SPDA 

Captores I N/A I I I I I 

Cordoalha I N/A I I I I I 

Aterramento I N/A R R R R R 

SIE 
Nobreak I S S S S R S 

Banco de Baterias I S R R S R R 

Tabela 14 - Planilha de inspeção da área elétrica 
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3.4.2.3 Mecânica 
 

TÓPICOS DA INSPEÇÃO 

I - Inferior- qualidade inferior à expectativa 
usual; 

R - Regular – qualidade regula com a 
expectativa; 

S - Superior – qualidade supera a 
expectativa; 

NA - Não se aplica. 

TÉCNICA MANUTENÇÃO USO 

Projeto de 
instalação / 

Localização e/ou 
Identificação dos 

equipamentos 

Adequação a 
certificações vigentes 
/ Consumo de energia 

Rotinas e 
intervalos 

adequados / 
Execução 

Tempo de resposta / 
Execução 

Instalação / 
Conservação 

Funcionamento / 
Confiabilidade 

Risco ao 
usuário / 
Estrutura 

PROJETO SUSTENTABILIDADE PREVENTIVA CORRETIVA INTEGRIDADE DESEMPENHO SEGURANÇA 

Ar Condicionado  

Self Contained - 
Ar Cond. Tribunal 
do Júri 

I S S S  S S 

Split R R R R I R R 

Ar Cond. de janela 
ACJ 

I I R R I I I 

Elevador 
Cabine S S S S S S S 

Casa de máquinas R S S S S S S 

Grupo Gerador Diesel Gerador S R S S R S R 

Portões e Cancelas 
Motor e 
mecanismo 

R S S S S S S 

Sistemas de Combate a 
Incêndio e 

Bombeamento Predial 

Acionadores 
manuais 

S S R R R I I 

Bombas S S S S S S S 

Central de alarme R S R R R I I 

Detectores de 
incêndio 

S S R R R I I 

Hidrantes R I R R R R R 

Tabela 15 - Planilha de inspeção da área mecânica 
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3.4.3 Análise do Resultado da Inspeção por Área 

3.4.3.1 Civil 

 

Figura 1 - Resultado da inspeção por elementos na área civil  
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Figura 2 - Resultado da inspeção por tópicos na área civil  
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3.4.3.2 Elétrica 
 

 

Figura 3 - Resultado da inspeção por equipamento na área elétrica  
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Figura 4 - Resultado da inspeção por tópicos na área elétrica  
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3.4.3.3 Mecânica 

 

Figura 5 - Resultado da inspeção por elementos na área mecânica 
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Figura 6 - Resultado da inspeção por critérios na área mecânica 
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3.4.4 Análise do Resultado Geral da Inspeção 
 

 

 

Figura 7 - Resultado geral da inspeção por critérios 
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Figura 8 - Nota do Fórum na Inspeção 

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N O T A  C I V I L

70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N O T A  
E L É TR IC A

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

N O T A  
M E C Â N I C A

78%

NOTA DO FÓRUM
78%



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

| 28 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

 Relação de Anomalias e Falhas (Tabela G.U.T.) 
A Tabela G.U.T. (Gravidade, Urgência e Tendência) apresenta a relação de anomalias e falhas encontradas durante as inspeções à edificação. Consta ainda da tabela 
a localização da anomalia, prováveis consequências, orientações e referência à foto da anomalia, caso existente. Através da pontuação atribuída a cada critério de 
uma anomalia é gerada a nota correspondente, que é utilizada para classificar as anomalias. Quanto mais alta a nota, maior a criticidade da anomalia. 
 

INSPEÇÃO PREDIAL TOTAL  

Fórum Desembargador José Manoel Coelho  –  Ceilândia 

                  

PLANILHA RESUMO DAS ANOMALIAS ENCONTRADAS  

 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

100 Térreo 
Fachada  -  
antiga 
carceragem 

Descolada 010 
Fachada Cerâmica  
Descolada 

Depreciação 
imobiliária; 
deterioração contínua 
e rápida da edificação 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❿ ❿ ❿ 

100 Cobertura Reservatório  
Ferragem 
exposta  

335 
Reservatório Superior 
Ferragem exposta  

Insalubridade ao 
usuário; Deterioração 
elevada da edificação; 
Contaminação 
localizada 

Esvaziar reservatório; 
Tratar a ferragem 
exposta, cobri-la, 
impermeabilizar a 
área e cobrir com 
proteção mecânica   

❿ ❿ ❿ 

100 
Sala 227-

Redução a 
termo 

Ar condicionado 

caixa ArStop 
com 
sobreaqueciment
o 

008 
Ar condicionado ACJ 
caixa ArStop com 
sobreaquecimento 

risco de incêndio e 
curto circuito 

Substituir os 
componentes 
danificados. 

❿ ❿ ❿ 
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NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

100 
Sala 234- 
CEJUSC 

Ar condicionado 

caixa ArStop 
com 
sobreaqueciment
o 

023 
Ar condicionado ACJ 
caixa ArStop com 
sobreaquecimento 

risco de incêndio e 
curto circuito 

Substituir os 
componentes 
danificados. 

❿ ❿ ❿ 

100 
Sala SS-24 

manutenção 
predial 

Ar condicionado 

caixa ArStop 
com 
sobreaqueciment
o 

034 
Ar condicionado ACJ 
caixa ArStop com 
sobreaquecimento 

risco de incêndio e 
curto circuito 

Substituir os 
componentes 
danificados. 

❿ ❿ ❿ 

100 Térreo Fachada  Desplacada 004 
Fachada Cerâmica 
Desplacada 

Funcionalidade 
comprometida; Risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❿ ❿ ❽ 

100 Térreo 
Fachada  -  
antiga 
carceragem 

Desplacada 008 
Fachada Cerâmica 
Desplacada 

Funcionalidade 
comprometida; Risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❿ ❿ ❽ 

100 Térreo Fachada Desplacada 012 
Fachada Cerâmica 
Desplacada 

Funcionalidade 
comprometida; Risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❿ ❿ ❽ 

100 Térreo 

1º  Juizado de 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher de 
Ceilândia - 143 A 

Desplacada 080 
Parede interna 
Cerâmica Desplacada 

Depreciação 
imobiliária; Risco de 
acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❿ ❿ ❽ 

100 Térreo Carceragem  Desplacada 177 
Parede interna 
Cerâmica Desplacada 

Depreciação 
imobiliária; Risco de 
acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❿ ❿ ❽ 
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NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

100 Subsolo 1 
Manutenção 
Predial - SS 24 

Desplacada 286 
Parede interna 
Cerâmica Desplacada 

Depreciação 
imobiliária; Risco de 
acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❿ ❿ ❽ 

100 Térreo Fachada  Oxidada 003 
Esquadria Ferragem 
Oxidada 

Diminuição da vida 
útil; Risco de queda 

Limpar área oxidada, 
emassar, lixar e pintar ❿ ❿ ❻ 

100 Térreo Fachada Oxidada 011 
Esquadria Ferragem 
Oxidada 

Diminuição da vida 
útil; Risco de queda 

Limpar área oxidada, 
emassar, lixar e pintar ❿ ❿ ❻ 

100 Cobertura Cobertura 
Subsistema de 
descida sem 
continuidade 

045 
SPDA Descida 
Subsistema de descida 
sem continuidade 

Risco de 
centelhamento, fogo 
e/ou explosão 

Garantir a 
continuidade do 
sistema de descida, 
conforme NBR 5419-
3: 2015 item 5.3.5 

❿ ❿ ❸ 

100 Cobertura Cobertura 
Captor 
danificado. 

025 
SPDA Captação 
Captor danificado. 

Deficiência no sistema 
de captura de descarga 
atmosférica. 

Substituir o captor 
danificado ❿ ❿ ❶ 

100 Térreo 
Fórum de 
Ceilândia. 

Não existente.   

Linha Elétrica 
Botoeira de 
acionamento rápido 
Não existente. 

Em caso de incêndio, 
dificuldade no 
desligamento da 
energia elétrica. 

Instalar a botoeira de 
acionamento rápido. ❿ ❿ ❶ 

100 

Fachada 
voltada para 

o lado do 
MP 

Sistema de 
incêndio 

recalque 
obstruído pelo 
estacionamento 
de motos 

005 

Sistema de incêndio 
hidrante recalque 
obstruído pelo 
estacionamento de 
motos 

impossibilidade ou 
dificuldade do acesso 
da viatura do CBMDF 
hidrante 

Desobstruir o acesso 
ao hidrante , sinalizar 
o local conforme NT 
004/2000 item 4.25.5 
do CBMDF. 

❿ ❿ ❶ 
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100 
Bloco lado 
protocolo 
expresso 

Sistema de 
incêndio 

registro do 
recalque com 
altura abaixo do 
mínimo de 15 cm 
em relação ao 
solo 

020 

Sistema de incêndio 
hidrante registro do 
recalque com altura 
abaixo do mínimo de 
15 cm em relação ao 
solo 

maior dificuldade de 
operação do registro, 
podendo ocasionar a 
inoperância do sistema 
de recalque de 
incêndio. 

Readequar a altura da 
saída do registro ❿ ❿ ❶ 

100 

Fachada 
lado 

protocolo 
expresso 

Sistema de 
incêndio 

falta demarcação 
da vaga 
reservada do 
CBMDF 

030 

Sistema de incêndio 
hidrante falta 
demarcação da vaga 
reservada do CBMDF 

possível obstrução da 
vaga junto ao hidrante, 
dificultando o acesso 
da viatura. 

Demarcar a vaga 
conforme NT 
004/2000 Item 4.25.1 

❿ ❿ ❶ 

100 
Subestação 

Energia 
Sistema de 
incêndio 

detector de 
incêndio ausente 

041 

Sistema de incêndio 
detecção e alarme 
detector de incêndio 
ausente 

Não detecção do 
alarme de incêndio 

Solicitar abertura de 
ordem de serviço para 
instalação do detector 
através do contrato 
com a empresa 
responsável 

❿ ❿ ❶ 

92 1º andar Copa 
Danificada por 
aquecimento 

033 
Linha Elétrica 
Tomadas Danificada 
por aquecimento 

Risco de incêndio, 
choque elétrico, 
sobrecarga e curto-
circuito. 

Substituir por tomada 
compatível com 
equipamento. 

❿ ❽ ❿ 

92 Térreo QDNB-D 
Terminal 
danificado por 
aquecimento. 

068 
Quadro Condutor QD 
Terminal danificado 
por aquecimento. 

Risco de aquecimento 
causado por mal 
contato ou corrente 
elevada. 

Reaperto nos 
terminais ou 
redefinição do 
diâmetro dos cabos. 

❿ ❽ ❿ 

92 
S-09 

SECOM 
Recepção 

Sistema de 
incêndio 

detector solto ou 
mal fixado 

032 

Sistema de incêndio 
detecção e alarme 
detector solto ou mal 
fixado 

inoperância ou 
desafixação do 
detector 

Melhorar a fixação do 
detector no forro ❿ ❽ ❶ 
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92 
S-09 

SECOM  
Sistema de 
incêndio 

detector solto ou 
mal fixado 

033 

Sistema de incêndio 
detecção e alarme 
detector solto ou mal 
fixado 

inoperância ou 
desafixação do 
detector 

Melhorar a fixação do 
detector no forro ❽ ❿ ❽ 

92 
Plenário do 

Júri 
Sistema de 
incêndio 

altura da caixa 
fora do padrão 

006 
Sistema de incêndio 
hidrante altura da 
caixa fora do padrão 

Dificuldade na 
utilização do hidrante 

Ajustar a altura da 
caixa de acordo com 
as normas CBMDF 

❽ ❿ ❽ 

92 Subsolo 1 
Banheiro 
Feminino 

Trincado 030 
Esquadria Vidro 
Trincado 

Funcionalidade 
comprometida; risco 
de acidente 

Trocar o vidro ❽ ❿ ❻ 

92 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  
- WC Feminino 

Trincado 161 
Esquadria Vidro 
Trincado 

Funcionalidade 
comprometida; risco 
de acidente 

Trocar o vidro ❽ ❿ ❻ 

92 Subsolo Grupo gerador 

ausência de 
valeta de 
contenção e 
caixa separadora 
de óleo 

001/002 

Grupo gerador tanque 
combustível ausência 
de valeta de contenção 
e caixa separadora de 
óleo 

Em caso de vazamento 
de combustível no 
tanque, os 
equipamentos elétricos 
serão atingidos pelo 
óleo, podendo 
ocasionar curto 
circuito e danos 
materiais. 

Construir a bacia de 
contenção de 
vazamento e 
derramamento 

❽ ❿ ❻ 

92 
S-05 

reprografia  
Sistema de 
incêndio 

detector solto ou 
mal fixado 

031 

Sistema de incêndio 
detecção e alarme 
detector solto ou mal 
fixado 

inoperância ou 
desafixação do 
detector 

Melhorar a fixação do 
detector no forro ❽ ❿ ❻ 
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84 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  

Sinais de 
infiltração 

182 
Teto Forro gesso 
Sinais de infiltração 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Identificar a origem 
do problema e 
resolvê-lo, Trocar a 
placa (se for o caso) e 
refazer a pintura 

❿ ❻ ❽ 

84 Térreo 
Escada - área 
comum 

Mal fixado 370 
Outros Corrimão Mal 
fixado 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

refazer fixação 
corrimão ❿ ❻ ❸ 

84 1º andar QFLN-B 
Emendas feitas 
em local não 
apropriado  

108 

Linha Elétrica 
Condutor LE Emendas 
feitas em local não 
apropriado  

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto circuito. 

Fazer emendas 
somente em caixas de 
passagem, conforme 
NBR 5410 

❿ ❻ ❸ 

84 Térreo QFLN-D 
Barramento 
sobrecarregado 

064 
Quadro Barramento 
sobrecarregado 

Perigo de incêndio 
Realizar o retrofit do 
quadro considerando 
a carga total real 

❿ ❻ ❸ 

84 Subsolo  Policia Militar 

Ligação de 
equipamento 
elétrico fora de 
norma 

060 

Linha Elétrica 
Tomadas Ligação de 
equipamento elétrico 
fora de norma 

Risco de choque 
elétrico, mal 
funcionamento e 
queima do 
equipamento 

Instalar tomadas ou 
plugues compatíveis, 
conforme NBR 5410. 

❿ ❻ ❸ 

84 Subsolo 1 Depósito Público Faltando vidro 048 
Esquadria Vidro 
Faltando vidro 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar o vidro ❿ ❻ ❸ 

84 Subsolo 1 Biblioteca 
Sinais de 
infiltração 

057 
Teto Forro gesso 
Sinais de infiltração 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Identificar a origem 
do problema e 
resolvê-lo, Trocar a 
placa (se for o caso) e 
refazer a pintura 

❿ ❻ ❸ 
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84 Térreo 
Sala de Refeições 
- Tribunal do Júri 

Sinais de 
infiltração 

101 
Teto Forro gesso 
Sinais de infiltração 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Identificar a origem 
do problema e 
resolvê-lo, Trocar a 
placa (se for o caso) e 
refazer a pintura 

❿ ❻ ❸ 

84 1º andar 
CEJUSC - 139 - 
Banheiro 

Faltando vidro 271 
Esquadria Vidro 
Faltando vidro 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar o vidro ❿ ❻ ❸ 

84 Subsolo  QFLE-C 
Barramento 
sobrecarregado 

049 
Quadro Barramento 
sobrecarregado 

Perigo de incêndio 
Realizar o retrofit do 
quadro considerando 
a carga total real 

❿ ❻ ❸ 

84 Subsolo  Sala do Gerador Quebrada 003 
Linha Elétrica 
Tomadas Quebrada 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Substituir tomada  ❿ ❻ ❸ 

84 1º andar Salas em Geral 
Caixa de 
passagem no piso 
sem vedação  

109 

Linha Elétrica 
Conduto Caixa de 
passagem no piso sem 
vedação  

Risco de entrar água; 
Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Vedar as caixas ou 
alterar instalações 
retirando do piso / 
Adequar 
procedimento de 
limpeza 

❽ ❽ ❿ 

84 Térreo Tribunal do Júri Quebrada 023 
Linha Elétrica 
Tomadas Quebrada 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Substituir tomada  ❽ ❽ ❿ 

84 Térreo 
Assessoria do 
Tribunal do Júri 

Sinais de 
infiltração 

117 
Teto Forro gesso 
Sinais de infiltração 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Identificar a origem 
do problema e 
resolvê-lo, Trocar a 
placa (se for o caso) e 
refazer a pintura 

❽ ❽ ❿ 
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84 Subsolo  QGNB 
Condutor 
superior a 0,5m 
de comprimento 

044 
Quadro DPS Condutor 
superior a 0,5m de 
comprimento 

Risco de queima aos 
equipamentos 
elétricos. 

Diminuir o 
comprimento do 
condutor  

❽ ❽ ❿ 

84 Térreo 
Protocolo 
Expresso TJDFT 

Sinais de 
infiltração 

368 
Teto Forro gesso 
Sinais de infiltração 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Identificar a origem 
do problema e 
resolvê-lo, Trocar a 
placa (se for o caso) e 
refazer a pintura 

❽ ❽ ❽ 

84 Térreo 
Estacionamento 
externo 

Desnivelado 377 
Piso Asfalto 
Desnivelado 

Deterioração do 
material; Risco de 
acidentes 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
identificação e 
solução do problema; 
Refazer o trecho 
danificado 

❽ ❽ ❽ 

84 Subsolo 1 
Estacionamento - 
Banheiro 
Feminino 

Vazando 039 
Instalações hidráulicas 
Torneira Vazando 

Desperdício de 
recursos naturais 

Identificar origem 
efetuando troca de 
peças, se necessário 

❽ ❽ ❽ 

84 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  
- WC Feminino 

Barras de apoio 
oxidada 

164 
Instalações hidráulicas 
Vaso sanitário Barras 
de apoio oxidada 

Funcionalidade 
comprometida; 
Depreciação 
imobiliária 

Tratar a oxidação  ou 
substituir as barras ❽ ❽ ❽ 

84 2º andar Área comum Solto 239 
Outros Guarda Corpo 
Solto 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Fixar peça solta; 
Substituir se 
necessário 

❽ ❽ ❽ 
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84 

Fachada 
voltada para 

o lado do 
MP 

Sistema de 
incêndio 

tampa do 
recalque HID 
com abertura 
invertida 

010 

Sistema de incêndio 
hidrante tampa do 
recalque HID com 
abertura invertida 

Impossibilidade de 
recalque de água  pela 
viatura do CBMDF 
durante ocorrência de 
incêndio 

Solicitar a reposição 
do adaptador junto a 
empresa responsável. 

❽ ❽ ❽ 

84 Térreo 
Defensoria 
Pública 
Processual - 105 

Vazando 137 
Instalações hidráulicas 
Torneira Vazando 

Desperdício de 
recursos naturais 

Identificar origem 
efetuando troca de 
peças, se necessário 

❽ ❽ ❽ 

84 Subsolo  QFLE-C 
Eletroduto de 
PVC exposto em 
local BD2 

101 

Linha Elétrica 
Conduto Eletroduto de 
PVC exposto em local 
BD2 

Liberação de gases 
halogênios (tóxicos) 
em caso de incêndio, 
com risco de 
intoxicação 

Substituir eletroduto 
de PVC por 
eletroduto de material 
metálico 

❽ ❽ ❽ 

84 
Biblioteca 
Subsolo 

Ar condicionado 
cabo de 
alimentação com 
emenda 

004 
Ar condicionado ACJ 
cabo de alimentação 
com emenda 

risco de princípio de 
incêndio e curto 
circuito 

Substituir o cabo de 
alimentação ❽ ❽ ❽ 

84 Térreo 
2° Juizado 
Especial Cível 

Quebrada 024 
Linha Elétrica 
Tomadas Quebrada 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Substituir tomada  ❽ ❽ ❽ 

84 Térreo Salas em Geral 
Caixa de 
passagem no piso 
sem vedação  

022 

Linha Elétrica 
Conduto Caixa de 
passagem no piso sem 
vedação  

Risco de entrar água; 
Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Vedar as caixas ou 
alterar instalações 
retirando do piso / 
Adequar 
procedimento de 
limpeza 

❽ ❽ ❽ 

84 Subsolo  Oficina Quebrada 005 
Linha Elétrica 
Tomadas Quebrada 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Substituir tomada  ❽ ❽ ❽ 
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84 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  

Altura da caixa 
está fora da 
Norma Técnica 
Nº  004/2000 
CBMDF 

167 

Outros Caixa 
mangueira incêndio 
Altura da caixa está 
fora da Norma Técnica 
Nº  004/2000 CBMDF 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Adaptar altura da 
Caixa a recomendada 
pela norma 

❽ ❽ ❽ 

84 Subsolo 1 Depósito Público Faltando vidro 046 
Esquadria Vidro 
Faltando vidro 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar o vidro ❽ ❽ ❻ 

84 Subsolo  Sala da Brigada Quebrada 013 
Linha Elétrica 
Tomadas Quebrada 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Substituir tomada  ❽ ❽ ❻ 

84 1º andar Copa 

Ligação de 
equipamento 
elétrico fora de 
norma 

034 

Linha Elétrica 
Tomadas Ligação de 
equipamento elétrico 
fora de norma 

Risco de choque 
elétrico, mal 
funcionamento e 
queima do 
equipamento 

Instalar tomadas ou 
plugues compatíveis, 
conforme NBR 5410. 

❽ ❽ ❻ 

84 1º andar Copa 

Ligação de 
equipamento 
elétrico fora de 
norma 

035 

Linha Elétrica 
Tomadas Ligação de 
equipamento elétrico 
fora de norma 

Risco de choque 
elétrico, mal 
funcionamento e 
queima do 
equipamento 

Instalar tomadas ou 
plugues compatíveis, 
conforme NBR 5410. 

❽ ❽ ❻ 

84 1º andar 
Escada de acesso 
a cobertura pelo 
anexo 

Mal fixado 331 
Outros Corrimão Mal 
fixado 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

refazer fixação 
corrimão ❽ ❽ ❻ 

84 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  
- WC Feminino 

Sinais de 
infiltração 

162 
Teto Forro gesso 
Sinais de infiltração 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Identificar a origem 
do problema e 
resolvê-lo, Trocar a 
placa (se for o caso) e 
refazer a pintura 

❻ ❿ ❽ 
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84 Subsolo 1 
NSO Coercitiva 
SS  

Faltando vidro 289 
Esquadria Vidro 
Faltando vidro 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar o vidro ❻ ❿ ❽ 

84 Térreo 
Em toda a 
Edificação. 

Ausência de 
iluminação de 
emergência 

105 

Linha Elétrica 
Luminária Ausência 
de iluminação de 
emergência 

Em caso de incêndio, 
dificuldade de 
evacuação dos 
ocupantes. 

Instalar iluminação de 
emergência, conforme 
norma NBR 10898 de 
2013; item  5.1.1.1 

❻ ❿ ❶ 

76 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno 

Desplacando 021 
Piso Cimentado 
Desplacando 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; Risco de 
acidentes; 
Funcionalidade 
comprometida 

Demolir e refazer 
área desplacando ❽ ❻ ❽ 

76 Subsolo 1 
Estacionamento - 
Próximo aos 
elevadores 

Ferragem 
exposta 

035 

Estrutura Parede de 
concreto arrimo 
contenção Ferragem 
exposta 

Degradação da 
edificação; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❽ ❻ ❽ 

76 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04 - Banheiro 
Feminino 

Trincada 301 
Instalações hidráulicas 
Bancada mármore 
Trincada 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar a bancada ❽ ❻ ❽ 

76 1º andar 
Banheiro público 
- Feminino 

Trincada 326 
Instalações hidráulicas 
Bancada mármore 
Trincada 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar a bancada ❽ ❻ ❽ 
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76 Subsolo 1 
Antigo juizado 
de trânsito - S-02 

Danificado 350 
Esquadria Perfil 
Danificado 

Depreciação 
imobiliária; risco de 
ferimento ao usuário 

Substituir peça 
danificada ❽ ❻ ❽ 

76 Subsolo 1 
Piso do 
estacionamento 
interno 

Desplacando 044 
Piso Cimentado 
Desplacando 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; Risco de 
acidentes; 
Funcionalidade 
comprometida 

Demolir e refazer 
área desplacando ❽ ❻ ❽ 

76 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno 

Falta sinalizar 
extintor ou caixa 
de hidrante 

020 
Outros Sinalização 
Falta sinalizar extintor 
ou caixa de hidrante 

Funcionalidade 
comprometida;  

Sinalizar os 
equipamentos de 
proteção e combate a 
incêndio. 

❽ ❻ ❽ 

76 Térreo 
Estacionamento - 
calçada 

Fissurado 014 
Piso Cimentado 
Fissurado 

Degradação da 
edificação; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❽ ❻ ❽ 

76 Térreo 
Área Externa 
Calçada 

Fissurado 305 
Piso Cimentado 
Fissurado 

Degradação da 
edificação; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❽ ❻ ❽ 

76 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  

Oxidada 166 
Outros Caixa 
mangueira incêndio 
Oxidada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Recuperar a Caixa ou 
substituir  ❽ ❻ ❽ 

76 Subsolo  
Quadros Parciais 
em Geral do 
Subsolo 

Sem DPS 076 Quadro DPS Sem DPS 
Risco de queima de 
equipamentos elétricos 

Instalar DPS ❽ ❻ ❻ 

76 1º andar 
Quadros Parciais 
em Geral do 1° 
Pavimento 

Sem DPS 087 Quadro DPS Sem DPS 
Risco de queima de 
equipamentos elétricos 

Instalar DPS ❽ ❻ ❻ 
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76 

Fachada 
lado 

protocolo 
expresso 

Ar condicionado 
cabos elétricos 
expostos 

036 
Ar condicionado 
condensadora cabos 
elétricos expostos 

risco de danos aos 
cabos por falta de 
proteção mecânica 

Solicitar a 
manutenção corretiva 
junto a empresa 
responsável para 
corrigir a isolação 
e/ou o 
acondicionamento 
dos cabos. 

❽ ❻ ❻ 

76 1º andar 
Banheiro público 
- feminino 

Porta não fecha  320 
Porta Laminado em 
fórmica Porta não 
fecha  

Funcionalidade 
comprometida 

Lixar a parte da porta 
que enrosca no 
batente; substituir 
parafusos espanados; 
Colocar a porta no 
prumo ou apertar os 
parafusos. 

❽ ❻ ❻ 

76 Subsolo 1 
Banheiro público 
- Feminino 

Trincada 351 
Instalações hidráulicas 
Bancada mármore 
Trincada 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar a bancada ❽ ❻ ❻ 

76 Cobertura Cobertura 
Emendas mal 
feitas 

077 
Linha Elétrica 
Condutor LE Emendas 
mal feitas 

Risco de sobrecarga e 
curto-circuito 

Refazer as emendas 
corretamente ❽ ❻ ❻ 

76 Subsolo  
Sala dos 
Motoristas 

Uso de 
adaptadores 

007 
Linha Elétrica 
Tomadas Uso de 
adaptadores 

Mal contato nos 
condutores, risco de 
incêndio, choque 
elétrico, sobrecarga 

Instalar tomadas ou 
plugues compatíveis, 
conforme NBR 5410. 

❽ ❻ ❸ 

76 Térreo 
Varas Criminais - 
Área Comum 

Estrutura 
Oxidada 

292 
Teto Forro PVC 
Estrutura Oxidada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Aplicar pintura 
anticorrosiva 
(sugestão PCF) 

❽ ❻ ❸ 
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76 2º andar Área Comum 
Sinais de 
infiltração 

272 
Teto Laje pintada 
Sinais de infiltração 

Deterioração elevada 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❽ ❻ ❸ 

76 Cobertura Claraboia Furado 336 
Cobertura 
Policarbonato Furado 

Funcionalidade 
comprometida 

substituir a placa de 
policarbonato ❽ ❻ ❸ 

76 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 

Trincada 248 
Instalações hidráulicas 
Bancada mármore 
Trincada 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar a bancada ❽ ❻ ❶ 

76 Subsolo 1 
Polícia Militar - 
SS 04 

Portal 
Danificado 

353 
Porta Laminado de 
madeira Portal 
Danificado 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Substituir o portal ❻ ❽ ❿ 

76 Térreo 
Recepção do 
Fórum 

Rasgado 178 Piso Carpete Rasgado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; Risco de 
acidentes 

Trocar carpete ❻ ❽ ❿ 

76 Subsolo 1 Depósito Público 
Ferragem 
exposta 

050 

Estrutura Parede de 
concreto arrimo 
contenção Ferragem 
exposta 

Degradação da 
edificação; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❽ ❿ 

76 1º andar Assejus 
Ferragem 
exposta 

230 
Estrutura Laje 
Ferragem exposta 

Degradação da 
edificação; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❽ ❽ 
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76 1º andar 
Sala de lanches - 
226 - A 

Ferragem 
exposta 

275 
Estrutura Laje 
Ferragem exposta 

Degradação da 
edificação; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❽ ❽ 

76 Térreo 
Estacionamento - 
calçada 

Fissurado 013 
Piso Cimentado 
Fissurado 

Degradação da 
edificação; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❽ ❽ 

76 2º andar Área comum 
Sinais de 
infiltração 

042 
Teto Laje pintada 
Sinais de infiltração 

Deterioração elevada 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❽ ❽ 

76 Térreo 

Calçada entre o 
estacionamento a 
entrada da 
edificação 

Desplacando 001 
Piso Cimentado 
Desplacando 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; Risco de 
acidentes; 
Funcionalidade 
comprometida 

Demolir e refazer 
área desplacando ❻ ❽ ❽ 

76 
Sala-103 1ª 

Vara 
criminal 

Ar condicionado 
sem vedação 
lateral 

016 
Ar condicionado ACJ 
sem vedação lateral 

Possibilidade de 
infiltração de água, 
perda de carga térmica. 

Vedar corretamente 
as laterais do 
equipamento 

❻ ❽ ❻ 

76 
3ª Vara 

Criminal  
Ar condicionado 

sem vedação 
lateral 

022 
Ar condicionado ACJ 
sem vedação lateral 

Possibilidade de 
infiltração de água, 
perda de carga térmica. 

Vedar corretamente 
as laterais do 
equipamento 

❻ ❽ ❻ 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL | Fórum José Manoel Coelho   | 43 | 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

76 Subsolo 1 
Estacionamento -  
Próximo a sala 
da Renovar 

Ferragem 
exposta 

036 
Estrutura Pilar 
Ferragem exposta 

Degradação da 
edificação; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❽ ❻ 

76 Térreo 
Defensoria 
Pública 
Processual - 105 

Trincada 143 
Instalações hidráulicas 
Bancada mármore 
Trincada 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar a bancada ❻ ❽ ❻ 

76 Térreo 
Posto de Serviço 
de Saúde - 109 

Trincada 147 
Instalações hidráulicas 
Bancada mármore 
Trincada 

Risco de ferimento ao 
usuário; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar a bancada ❻ ❽ ❻ 

76 Térreo 
Quadros Parciais 
em Geral do 
Térreo 

Sem DPS 065 Quadro DPS Sem DPS 
Risco de queima de 
equipamentos elétricos 

Instalar DPS ❻ ❽ ❻ 

72 Térreo Salas em Geral 

Condutor de 
PVC passado em 
material metálico 
cortante  

043 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
passado em material 
metálico cortante  

Risco de cortar ou 
danificar a isolação do 
condutor, risco de 
choque elétrico, curto 
circuito,  fogo e/ou 
explosão incêndio. 

Acondicionar circuito 
em infraestrutura 
adequada para o 
local. 

❿ ❸ ❻ 

72 Térreo 
Juizado Especial 
Criminal 

Condutor de 
PVC expostos 

047 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 
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72 Subsolo  Corredor 

Condutor de 
PVC passado em 
material metálico 
cortante  

052 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
passado em material 
metálico cortante  

Risco de cortar ou 
danificar a isolação do 
condutor, risco de 
choque elétrico, curto 
circuito,  fogo e/ou 
explosão incêndio. 

Acondicionar circuito 
em infraestrutura 
adequada para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 

72 Subsolo  
Juizado de 
Trânsito 

Condutor de 
PVC expostos 

055 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 

72 Subsolo  QFBESG 
Condutor de 
PVC expostos 

058 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 

72 Térreo QFLE-B 
Sem barramento 
de proteção 

078 
Quadro Barramento 
Sem barramento de 
proteção 

Risco de choque 
elétrico e mau 
funcionamento dos 
equipamentos 

Instalar barramento 
de proteção e 
equipotencialização 
suplementar 

❿ ❸ ❶ 

72 Subsolo  Sala do Gerador 
Condutor de 
PVC expostos 

002 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 

72 Térreo QFLE-A/C 
Sem barramento 
de proteção 

099 
Quadro Barramento 
Sem barramento de 
proteção 

Risco de choque 
elétrico e mau 
funcionamento dos 
equipamentos 

Instalar barramento 
de proteção e 
equipotencialização 
suplementar 

❿ ❸ ❶ 
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72 Subsolo  QFLE-C 
Sem barramento 
de proteção 

100 
Quadro Barramento 
Sem barramento de 
proteção 

Risco de choque 
elétrico e mau 
funcionamento dos 
equipamentos 

Instalar barramento 
de proteção e 
equipotencialização 
suplementar 

❿ ❸ ❶ 

72 Subsolo  QFLE-C 

Condutor de 
PVC passado em 
material metálico 
cortante  

107 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
passado em material 
metálico cortante  

Risco de cortar ou 
danificar a isolação do 
condutor, risco de 
choque elétrico, curto 
circuito,  fogo e/ou 
explosão incêndio. 

Acondicionar circuito 
em infraestrutura 
adequada para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 

72 1º andar Salas em Geral 

Condutor de 
PVC passado em 
material metálico 
cortante  

110 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
passado em material 
metálico cortante  

Risco de cortar ou 
danificar a isolação do 
condutor, risco de 
choque elétrico, curto 
circuito,  fogo e/ou 
explosão incêndio. 

Acondicionar circuito 
em infraestrutura 
adequada para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 

72 Térreo Salas em Geral 
Condutor de 
PVC expostos 

111 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❿ ❸ ❶ 

72 Subsolo 1 
Sala de práticas 
integrativas 

Sinais de 
infiltração 

051 
Parede interna Pintura 
int Sinais de infiltração 

Insalubridade ao 
usuário; deterioração 
da edificação; 
funcionalidade 
comprometida 

Identificação da 
origem do problema e 
correção; retirada do 
material na área 
afetada, limpeza e 
repintura (respectivo 
processo) 

❿ ❸ ❶ 
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72 Subsolo 1 Biblioteca 
Sinais de 
infiltração 

059 
Parede interna Pintura 
Sinais de infiltração 

Insalubridade ao 
usuário; deterioração 
da edificação; 
funcionalidade 
comprometida 

Identificação da 
origem do problema e 
correção; retirada do 
material na área 
afetada, limpeza e 
repintura (respectivo 
processo) 

❿ ❸ ❶ 

72 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Testemunha de 
Acusação 

Sinais de 
infiltração 

110 
Parede interna Pintura  
Sinais de infiltração 

Insalubridade ao 
usuário; deterioração 
da edificação; 
funcionalidade 
comprometida 

Identificação da 
origem do problema e 
correção; retirada do 
material na área 
afetada, limpeza e 
repintura (respectivo 
processo) 

❿ ❸ ❶ 

72 Térreo Carceragem  Oxidada 176 Porta Ferro Oxidada 
Depreciação 
imobiliária 

Limpar o local, lixar, 
aplicar zarcão e o 
acabamento no 
padrão existente ou, 
se for o caso, 
substituir a porta 
danificada 

❿ ❸ ❶ 

72 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 

Sinais de 
infiltração 

247 
Parede interna Pintura 
Sinais de infiltração 

Insalubridade ao 
usuário; deterioração 
da edificação; 
funcionalidade 
comprometida 

Identificação da 
origem do problema e 
correção; retirada do 
material na área 
afetada, limpeza e 
repintura (respectivo 
processo) 

❿ ❸ ❶ 
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72 Cobertura 
Entrada da 
cobertura 

Oxidada 340 Porta Ferro Oxidada 
Depreciação 
imobiliária 

Limpar o local, lixar, 
aplicar zarcão e o 
acabamento no 
padrão existente ou, 
se for o caso, 
substituir a porta 
danificada 

❿ ❸ ❶ 

72 Térreo 
Coordenadoria 
Central de 
Atendimento  

Tomada elétrica 
e linha hidráulica 
próximo. 

028 

Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
elétrica e linha 
hidráulica próximo. 

Choque elétrico. 
Separar as tomadas 
elétricas, com alinha 
hidráulica 

❸ ❿ ❽ 

72 Subsolo  Sala do Nobreak 
Condutor de 
PVC expostos 

001 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❸ ❿ ❽ 

72 1º andar Salas em Geral 
Condutor de 
PVC expostos 

020 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❸ ❿ ❽ 

72 Térreo 
Defensoria 
Pública 

Condutor de 
PVC expostos 

027 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❸ ❿ ❽ 

72 Térreo Casa de Máquina Caixa aberta 029 
Linha Elétrica 
Interruptor Caixa 
aberta 

Risco de choque 
elétrico 

Instalar a tampa de 
proteção ❸ ❿ ❽ 
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72 Térreo Casa de Máquina 
Condutor de 
PVC expostos 

032 

Linha Elétrica 
Condutor LE 
Condutor de PVC 
expostos 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Acondicionar circuito 
em eletroduto 
adequado para o 
local. 

❸ ❿ ❽ 

68 1º andar 
Sala de 
Amamentação 

Descolando 204 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Descolando 215 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Descolando 241 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Descolando 243 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 
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68 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 

Descolando 258 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 Subsolo 1 
NSO Coercitiva 
SS  

Descolando 288 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 Térreo Contadoria - 142 Descolando 083 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 Térreo 
2º Juizado 
Especial Cível - 
144 

Descolando 088 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 Térreo 
2º Juizado 
Especial Cível - 
144 

Descolando 089 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 
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68 Térreo 
Núcleo da 
Diretoria do 
Fórum - 35 

Descolando 090 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 Térreo 
Sala da 
Segurança 

Descolando 180 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Descolando 192 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

68 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Descolando 194 
Parede interna 
Fórmica Descolando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida; 
Deterioração  da 
edificação 

Refazer colocação do 
material ❻ ❻ ❿ 

64 Térreo QFLE-A/C 
Condutor com 
isolação de cor 
preta para neutro 

098 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor preta 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❿ ❶ ❶ 
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64 Subsolo 1 
Manutenção 
Predial - SS 24 

Descascando 285 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo 
Varas Criminais - 
Área Comum 

Descascando 291 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo Protocolo Descascando 015 
Fachada Pintura  
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  

Fechadura 
comprometida 

181 
Porta Madeira maciça 
Fechadura 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❿ ❶ ❶ 

64 1º andar 
Sala de 
Amamentação 

Fechadura 
comprometida 

207 
Porta Laminado em 
fórmica Fechadura 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo 1 
Antigo juizado 
de trânsito - S-02 

Danificada 349 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❿ ❶ ❶ 
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64 Subsolo 1 
Depósito das 
Varas Criminais 

Danificada 365 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❿ ❶ ❶ 

64 Térreo 
Protocolo 
Expresso TJDFT 
- Fachada 

Descascando 371 
Fachada Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo Carceragem Descascando 171 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo Carceragem  Manchada 174 
Parede interna Pintura 
Manchada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
refazimento da 
pintura 

❿ ❶ ❶ 

64 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 

Danificada 252 
Parede interna Pintura  
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❿ ❶ ❶ 

64 Cobertura Terraço Descascando 278 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 
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64 Subsolo 1 
Manutenção 
Predial - SS 24 

Manchada 283 
Parede interna Pintura 
Manchada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
refazimento da 
pintura 

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Testemunha de 
Acusação 

Maçaneta 
comprometida 

111 
Porta Laminado de 
madeira Maçaneta 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❿ ❶ ❶ 

64 Cobertura Terraço 
Maçaneta 
comprometida 

279 
Porta Ferro Maçaneta 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo 1 
Depósito das 
Varas Criminais 

Maçaneta 
comprometida 

364 
Porta Laminado de 
madeira Maçaneta 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo 1 Estacionamento Descascando 037 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo 1 
Entrada do 
estacionamento 
interno 

Descascando 043 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 
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64 Subsolo 1 Depósito Público Descascando 047 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo Carceragem  Descascando 175 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 1º andar 
Sala de 
Treinamento 

Adesivo de 
identificação de 
setor danificado 

217 

Outros Sinalização 
Adesivo de 
identificação de setor 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo ao usuário 

Substituir o adesivo ❿ ❶ ❶ 

64 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Manchada 236 
Parede interna Pintura 
Manchada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
refazimento da 
pintura 

❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno - Entrada 
dos banheiros 

Danificada 025 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno 

Descascando 031 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 
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64 Subsolo 1 Estacionamento Descascando 033 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 Térreo 
Corredor de 
acesso ao 
Tribunal do Júri 

Danificada 098 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❿ ❶ ❶ 

64 Térreo 
Acesso a sala de 
refeições - 
Tribunal do Júri 

Descascando 103 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❿ ❶ ❶ 

64 1º andar QDNB-A/C 
Condutor com 
isolação de cor 
preta para neutro 

071 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor preta 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo  Quadro 02 

Condutor com 
isolação de cor 
inapropriada no 
barramento de 
PE 

082 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor 
inapropriada no 
barramento de PE 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação da 
cor apropriada  

❿ ❶ ❶ 
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64 Subsolo  Quadro 01 
Condutor com 
isolação de cor 
preta para neutro 

083 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor preta 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❿ ❶ ❶ 

64 Subsolo  
Quadros Parciais 
em Geral do 
Subsolo 

Sem placa de 
aviso 

048 
Quadro Invólucro Sem 
placa de aviso 

Risco de choque 
elétrico em pessoas 
inadvertidas 

Instalar placa externa 
de risco de choque 
elétrico e placa de 
advertência interna 
segundo 65410 da 
NBR 5410 

❽ ❸ ❿ 

64 Subsolo  Refeitório 
Caixa de tomada 
aberta 

016 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❽ ❸ ❿ 

64 Subsolo  
Entrada 
Principal 

Caixa de tomada 
aberta 

018 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❽ ❸ ❿ 

64 Subsolo  Sala do Gerador 
Caixa de tomada 
aberta 

004 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❽ ❸ ❸ 
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64 Subsolo  
Casa de Bomba-
Agua Potável 

Caixa de tomada 
aberta 

006 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❽ ❸ ❸ 

64 Subsolo  
Entrada do WC 
Feminino 

Caixa de tomada 
aberta 

012 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❽ ❸ ❸ 

64 1º andar QFLN-B 
Condutor com 
isolação de cor 
preta para neutro 

095 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor preta 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❽ ❸ ❸ 

64 1º andar QFLE-B 
Condutor com 
isolação de cor 
preta para neutro 

096 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor preta 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❽ ❸ ❸ 

64 1º andar QFLE-B 
Condutor com 
isolação de cor 
azul para fase 

097 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor azul 
para fase 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❽ ❸ ❶ 
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64 1º andar 
2ª Vara Criminal 
- 104 

Danificado 330 
Piso Vinílico 
Danificado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❽ ❸ ❶ 

64 Subsolo 2 
Elevador - 
Privativo 

Danificado 360 
Piso Vinílico 
Danificado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❽ ❸ ❶ 

64 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Quebrado 195 
Piso Granito 
Quebrado 

Depreciação 
imobiliária; Risco de 
acidente 

Substituição da peça 
quebrada ❻ ❻ ❽ 

64 1º andar 
Entrada próxima 
a Guarita do 
Estacionamento 

Quebrado 282 
Piso Granito 
Quebrado 

Depreciação 
imobiliária; Risco de 
acidente 

Substituição da peça 
quebrada ❻ ❻ ❽ 

64 1º andar 
2ª Vara Criminal 
- 104 

Danificado 329 
Piso Vinílico 
Danificado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❻ ❻ ❽ 

64 Térreo 
Posto de Serviço 
de Saúde - 109 

Danificada 146 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 

64 Térreo Área Comum Danificada 149 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 

64 Térreo Área Comum  Danificada 153 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL | Fórum José Manoel Coelho   | 59 | 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

64 1º andar 
1ª Vara Criminal 
- 103 

Descascando 316 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❻ ❻ ❽ 

64 1º andar 
Banheiro público 
- Feminino 

Adesivo de 
identificação de 
setor danificado 

324 

Outros Sinalização 
Adesivo de 
identificação de setor 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo ao usuário 

Substituir o adesivo ❻ ❻ ❽ 

64 Cobertura 
Casa de 
máquinas 

Danificada 338 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo 1 Carceragem Danificada 342 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo 1 Carceragem Danificada 343 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo 1 Carceragem Descascando 348 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❻ ❻ ❽ 
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64 Cobertura Cobertura Condutor frouxo 090 
SPDA Captação 
Condutor frouxo 

Esforço mecânico 
demasiado durante 
uma descarga 
atmosférica poderá 
danificar o subsistema 
de captação 

Tracionar o cabo do 
subsistema de 
captação do SPDA 

❻ ❻ ❽ 

64 Cobertura Cobertura 

Elemento 
metálico 
desconectado do 
subsistema de 
captação 

040 

SPDA Captação 
Elemento metálico 
desconectado do 
subsistema de captação 

Risco de 
centelhamento, fogo 
e/ou explosão 

Interligar elemento  à 
malha de captação 
conforme NBR 5419-
3:2015 

❻ ❻ ❽ 

64 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04 

Adesivo de 
identificação de 
setor danificado 

296 

Outros Sinalização 
Adesivo de 
identificação de setor 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo ao usuário 

Substituir o adesivo ❻ ❻ ❽ 

64 Cobertura Cobertura 

Elemento 
metálico 
desconectado do 
subsistema de 
captação 

050 

SPDA Captação 
Elemento metálico 
desconectado do 
subsistema de captação 

Risco de 
centelhamento, fogo 
e/ou explosão 

Interligar elemento  à 
malha de captação 
conforme NBR 5419-
3:2015 

❻ ❻ ❽ 

64 Cobertura Cobertura 

Elemento 
metálico 
desconectado do 
subsistema de 
captação 

089 

SPDA Captação 
Elemento metálico 
desconectado do 
subsistema de captação 

Risco de 
centelhamento, fogo 
e/ou explosão 

Interligar elemento  à 
malha de captação 
conforme NBR 5419-
3:2015 

❻ ❻ ❽ 

64 Cobertura Terraço 
Fechadura 
comprometida 

280 
Porta Ferro Fechadura 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❻ ❻ ❽ 
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64 1º andar 
Banheiro público 
- feminino 

Fechadura 
comprometida 

321 
Porta Laminado em 
fórmica Fechadura 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo 1 
Banheiro público 
- Feminino 

Fechadura 
comprometida 

352 
Porta Laminado em 
fórmica Fechadura 
comprometida 

Funcionalidade 
comprometida 

Corrigir problema ou 
substituir peça 
danificada 

❻ ❻ ❽ 

64 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Sala Secreta 

Danificada 107 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 

64 Térreo QDNB-A/C 
Condutor com 
isolação de cor 
preta para neutro 

067 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor preta 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❻ ❻ ❽ 

64 1º andar QDNB-D 
Condutor com 
isolação de cor 
preta para neutro 

070 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor preta 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❻ ❻ ❽ 

64 1º andar 
Quadros Parciais 
em Geral do 1° 
Pavimento 

Sem placa de 
aviso 

085 
Quadro Invólucro Sem 
placa de aviso 

Risco de choque 
elétrico em pessoas 
inadvertidas 

Instalar placa externa 
de risco de choque 
elétrico e placa de 
advertência interna 
segundo 65410 da 
NBR 5410 

❻ ❻ ❽ 
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64 Térreo 
Quadros Parciais 
em Geral do 
Térreo 

Sem placa de 
aviso 

086 
Quadro Invólucro Sem 
placa de aviso 

Risco de choque 
elétrico em pessoas 
inadvertidas 

Instalar placa externa 
de risco de choque 
elétrico e placa de 
advertência interna 
segundo 65410 da 
NBR 5410 

❻ ❻ ❽ 

64 Térreo 
Quadros Parciais 
em Geral do 
Térreo 

Sem DR 065 Quadro DR Sem DR 
Risco de choque 
elétrico 

Instalar DR ❻ ❻ ❽ 

64 Térreo Casa de Máquina 
Caixa de tomada 
aberta 

030 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❻ ❻ ❽ 

64 1º andar Copa 
Condutor com 
isolação de cor 
azul para fase 

036 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor azul 
para fase 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❻ ❻ ❽ 

64 Térreo 
Sala de 
Segurança. 

Caixa de tomada 
aberta 

041 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❻ ❻ ❽ 

64 Térreo Guarita Danificada 065 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 
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64 Subsolo 1 
Justiça 
Comunitária 

Danificada 068 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo  Quadro 02 
Condutor com 
isolação de cor 
azul para fase 

084 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor azul 
para fase 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❻ ❻ ❽ 

64 Térreo QFLN-D 
Condutor com 
isolação de cor 
azul para fase 

093 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor azul 
para fase 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❻ ❻ ❽ 

64 1º andar QFLN-B 
Condutor com 
isolação de cor 
azul para fase 

094 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor azul 
para fase 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo  
Núcleo de 
Segurança. 

Caixa de tomada 
aberta 

051 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❻ ❻ ❽ 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

| 64 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

64 Subsolo  Reprografia 
Caixa de tomada 
aberta 

056 
Linha Elétrica 
Tomadas Caixa de 
tomada aberta 

Ausência de proteção 
supletiva. Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas. 

Fechar a caixa de 
tomada ❻ ❻ ❽ 

64 Térreo QFLE-A/C 
Condutor com 
isolação de cor 
verde para fase 

103 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor verde 
para fase 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❻ ❻ ❽ 

64 Cobertura Cobertura 
Conduto 
metálico aberto 

104 
Linha Elétrica 
Conduto metálico 
aberto 

Ausência de proteção 
supletiva Risco de 
choque elétrico em 
pessoas inadvertidas 

Fechar o condulete 
com tampa ❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo 1 Depósito Público Descascando 049 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❻ ❻ ❽ 

64 Subsolo 1 
Equipe de 
limpeza e 
conservação 

Descascando 061 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❻ ❻ ❽ 
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64 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Testemunha de 
Defesa 

Danificada 108 
Parede interna Pintura 
Danificada 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❸ ❽ ❿ 

64 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Testemunha de 
Defesa 

Descascando 109 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❸ ❽ ❿ 

64 Térreo Tribunal do Júri Descascando 112 
Parede interna Pintura 
Descascando 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando se 
há infiltração ou se a 
pintura foi feita sobre 
material pulverulento  

❸ ❽ ❿ 

64 Térreo Fachada 

Suporte guia 
com roldana 
tortos ou 
quebrados 

081 

SPDA Captação 
Suporte guia com 
roldana tortos ou 
quebrados 

Esforço mecânico 
demasiado durante 
uma descarga 
atmosférica poderá 
danificar o subsistema 
de captação 

Substituir guias tortos 
e quebrados ❸ ❽ ❿ 

64 Subsolo  Quadro 01 
Porta sem 
aterramento 

046 
Quadro Invólucro 
Porta sem aterramento 

Risco de choque 
elétrico 

Interligar a carcaça ao 
terminal de proteção e 
equipotencial 
suplementar do 
quadro 

❸ ❽ ❿ 
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64 Subsolo  QGNB 

Condutor com 
isolação de cor 
verde para 
neutro 

044 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor verde 
para neutro 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada, 
conforme  NBR 5410: 
Item 6.1.5.3.1 

❸ ❽ ❽ 

64 1º andar QFLN-B 
Condutor com 
isolação de cor 
azul para fase 

106 

Quadro Condutor QD 
Condutor com 
isolação de cor azul 
para fase 

Risco de choque 
elétrico de pessoas 
advertidas ou 
qualificadas 
(eletricistas, técnicos e 
engenheiros 
eletricistas) 

Trocar condutor por 
outro com isolação de 
cor apropriada 

❸ ❽ ❽ 

64 Térreo Contadoria - 142 Quebrado 084 
Piso Granito 
Quebrado 

Depreciação 
imobiliária; Risco de 
acidente 

Substituição da peça 
quebrada ❸ ❽ ❽ 

60 Subsolo 1 
Banheiro 
Feminino 

Sem acabamento 026 
Instalações hidráulicas 
Registro Sem 
acabamento 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar acabamento ❻ ❻ ❻ 

60 Subsolo 1 
Banheiro 
Feminino 

Sem acabamento 027 
Instalações hidráulicas 
Registro Sem 
acabamento 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar acabamento ❻ ❻ ❻ 

60 1º andar 
Banheiro 
Feminino 

Sem acabamento 129 
Instalações hidráulicas 
Registro Sem 
acabamento 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar acabamento ❻ ❻ ❻ 

60 1º andar 
3ª Vara Criminal 
- Banheiro 

Sem acabamento 309 
Instalações hidráulicas 
Registro Sem 
acabamento 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar acabamento ❻ ❻ ❻ 
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60 Subsolo  
Casa de Bomba-
Agua Potável 

Eletroduto 
oxidado  

006 
Linha Elétrica 
Conduto Eletroduto 
oxidado  

Degradação do 
eletroduto e 
posteriormente da 
isolação dos 
condutores que ficaram 
expostos ao tempo. 

Substituir ou tratar a 
oxidação do 
eletroduto.  

❻ ❻ ❻ 

60 Subsolo  QGNB 

Dois ou mais 
condutores 
ligados no 
mesmo ponto no 
barramento. 

039 

Quadro Barramento 
Dois ou mais 
condutores ligados no 
mesmo ponto no 
barramento. 

Aquecimento. 
Remanejamento para 
outro ponto no 
barramento. 

❻ ❻ ❻ 

60 Subsolo  Recalque/Esgoto 
Condulete sem 
tampa  

057 
Linha Elétrica 
Conduto Condulete 
sem tampa  

Risco de degradação 
da isolação dos 
condutores que estão 
expostos e acumulo de 
água dentro do 
condulete. 

Instalar tampa no 
condulete  ❻ ❻ ❻ 

60 Térreo Corredor 
Eletroduto 
Quebrado  

079 
Linha Elétrica 
Conduto Eletroduto 
Quebrado  

Risco de degradação 
da isolação dos 
condutores que estão 
expostos e rompimento 
dos condutores devido 
ao esforço mecânico 

substituir eletroduto 
ou fazer a conexão 
nas suas devidas 
peças  

❻ ❻ ❻ 

60 Subsolo  Quadro 02 

Terminal 
inapropriado 
para o tipo de 
cabo. 

083 
Quadro Condutor QD 
Terminal inapropriado 
para o tipo de cabo. 

Aquecimento. 

Troca do terminal 
para um que esteja de 
acordo com o 
diâmetro do cabo. 

❻ ❻ ❻ 
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60 Subsolo  QGNB 

Dois ou mais 
condutores 
ligados no 
mesmo ponto no 
barramento. 

102 

Quadro Barramento 
Dois ou mais 
condutores ligados no 
mesmo ponto no 
barramento. 

Aquecimento. 
Remanejamento para 
outro ponto no 
barramento. 

❻ ❻ ❻ 

60 
Casa de 

máquinas Ar 
Júri 

Ar condicionado 
central 

quadro QAC 
fora das normas 

012 

Ar condicionado 
central casa de máq. ar 
quadro QAC fora das 
normas 

proteção dos 
equipamentos 
ineficiente 

adequar o quadro  às 
normas vigentes ❻ ❻ ❻ 

60 
Sala da OAB 

térreo 
Ar condicionado 

isolamento 
térmico 
danificado 

017 

Ar condicionado 
condensadora 
isolamento térmico 
danificado 

Perda de rendimento 
do equipamento, 
aumento do consumo 
de energia e desgaste 
prematuro do 
equipamento. 

Solicitar a 
manutenção corretiva 
junto a empresa para 
refazer o isolamento 
das linhas frigorígena 

❻ ❻ ❻ 

60 

Fachada 
lado 

protocolo 
expresso 

Ar condicionado 
isolamento 
térmico 
danificado 

040 

Ar condicionado 
condensadora 
isolamento térmico 
danificado 

Perda de rendimento 
do equipamento, 
aumento do consumo 
de energia e desgaste 
prematuro do 
equipamento. 

Solicitar a 
manutenção corretiva 
junto a empresa para 
refazer o isolamento 
das linhas frigorígena 

❻ ❻ ❻ 

56 1º andar QFLE-B 
Condutores sem 
terminais 

097 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❽ ❶ ❶ 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL | Fórum José Manoel Coelho   | 69 | 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

56 Térreo QFLE-A/C 
Condutores sem 
terminais 

098 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❽ ❶ ❶ 

56 Térreo QFLE-A/C 
Condutores sem 
terminais 

103 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❽ ❶ ❶ 

56 Térreo Salas em Geral Tomada solta 112 
Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
solta 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Fixar tomada  ❽ ❶ ❶ 

56 
Casa de 

máquinas Ar 
Júri 

Ar condicionado 
central 

tomada de ar 
sem filtro 

007 
Ar condicionado 
central casa de máq. ar 
tomada de ar sem filtro 

Contaminação do ar  a 
ser insuflado no 
ambiente 

Limpar a grelha da 
tomada de ar e 
instalar filtro 

❽ ❶ ❶ 

56 Subsolo 1 Depósito Público Fecho danificado  045 
Esquadria Perfil Fecho 
danificado  

Funcionalidade 
comprometida 

Substituir o fecho ❽ ❶ ❶ 

56 Subsolo 1 Biblioteca Fissura 058 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 
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56 Subsolo 1 
Justiça 
Comunitária 

Fissura 067 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 

56 Térreo Área Comum Fissura 085 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 

56 Térreo Tribunal do Júri Fecho danificado  094 
Esquadria Perfil Fecho 
danificado  

Funcionalidade 
comprometida 

Substituir o fecho ❽ ❶ ❶ 

56 Térreo 
Corredor de 
acesso ao 
Tribunal do Júri 

Fissura 096 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 

56 Térreo 
Corredor de 
acesso ao 
Tribunal do Júri 

Fissurado 097 
Teto Forro gesso 
Fissurado 

Deterioração da 
edificação; incômodo 
ao usuário 

Se causada na 
execução de 
luminária, detector ou 
peça no gesso, 
emassar, lixar e 
pintar; caso seja por 
movimentação, abri-
la, fechar com massa 
plástica ou abrir uma 
junta 

❽ ❶ ❶ 

56 Térreo Tribunal do Júri Fissura 104 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 
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56 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Sala Secreta 

Fissurado 106 
Teto Forro gesso 
Fissurado 

Deterioração da 
edificação; incômodo 
ao usuário 

Se causada na 
execução de 
luminária, detector ou 
peça no gesso, 
emassar, lixar e 
pintar; caso seja por 
movimentação, abri-
la, fechar com massa 
plástica ou abrir uma 
junta 

❽ ❶ ❶ 

56 Térreo 
Assessoria do 
Tribunal do Júri 

Fissura 118 
Parede interna Pintura 
int Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 

56 1º andar 
Sala de 
Treinamento 

Fissurado 218 
Teto Forro gesso 
Fissurado 

Deterioração da 
edificação; incômodo 
ao usuário 

Se causada na 
execução de 
luminária, detector ou 
peça no gesso, 
emassar, lixar e 
pintar; caso seja por 
movimentação, abri-
la, fechar com massa 
plástica ou abrir uma 
junta 

❽ ❶ ❶ 

56 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 

Fissura 251 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 

56 Cobertura Terraço Fissura 281 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 
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56 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04 

Fissura 297 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 

56 1º andar 
1ª Vara Criminal 
- 103 

Fissura 313 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❽ ❶ ❶ 

56 1º andar 
1ª Vara Criminal 
- 103 

Fissurado 318 
Teto Forro gesso 
Fissurado 

Deterioração da 
edificação; incômodo 
ao usuário 

Se causada na 
execução de 
luminária, detector ou 
peça no gesso, 
emassar, lixar e 
pintar; caso seja por 
movimentação, abri-
la, fechar com massa 
plástica ou abrir uma 
junta 

❽ ❶ ❶ 

56 1º andar 
2ª Vara Criminal 
- 104 

Fissura 323 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 1º andar 
2ª Vara Criminal 
- 104 

Fissura 328 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 1º andar 
Acesso a 
Cobertura 

Fissura 332 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 1º andar 
Acesso a 
Cobertura 

Fissura 333 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 
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56 Térreo QFLN-D 
Condutores sem 
terminais 

092 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 

56 Térreo QFLN-D 
Condutores sem 
terminais 

093 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 

56 1º andar QFLN-B 
Condutores sem 
terminais 

095 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 

56 Cobertura 
Casa de 
máquinas 

Fissura 339 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 2º andar Área comum Fissura 376 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 
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56 Subsolo  
Sala dos 
Vigilantes 

Tomada solta 008 
Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
solta 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Fixar tomada  ❸ ❻ ❿ 

56 Subsolo  
Sala de 
Despressurização 

Tomada solta 011 
Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
solta 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Fixar tomada  ❸ ❻ ❿ 

56 Subsolo  Biblioteca Tomada solta 015 
Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
solta 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Fixar tomada  ❸ ❻ ❿ 

56 Térreo Salas em Geral Tomada solta 019 
Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
solta 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Fixar tomada  ❸ ❻ ❿ 

56 1º andar Copa 
Condutores sem 
terminais 

036 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 

56 Subsolo  QGNB 
Condutores sem 
terminais 

038 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 
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56 1º andar Unieuro Tomada solta 042 
Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
solta 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Fixar tomada  ❸ ❻ ❿ 

56 1º andar 1° Vara Criminal Tomada solta 061 
Linha Elétrica 
Tomadas Tomada 
solta 

Risco de choque 
elétrico, sobrecarga e 
curto-circuito. 

Fixar tomada  ❸ ❻ ❿ 

56 Térreo QFLN-D 
Condutores sem 
terminais 

064 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 

56 Térreo QFLE-D 
Condutores sem 
terminais 

066 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 

56 Subsolo 1 Carceragem Fissura 341 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 Subsolo 1 
Depósito das 
Varas Criminais 

Fissura 362 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 
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56 2º andar Área comum Fissura 375 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 Subsolo  Quadro 02 
Terminal mal 
fixado 

080 
Quadro Barramento 
Terminal mal fixado 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Fixar terminais 
adequadamente ao 
barramento 

❸ ❻ ❿ 

56 Subsolo  Quadro 02 
Terminal mal 
fixado 

084 
Quadro Barramento 
Terminal mal fixado 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Fixar terminais 
adequadamente ao 
barramento 

❸ ❻ ❿ 

56 Térreo 
Corredor do 
Gabinete do Juiz 

Fissura 119 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 Térreo Área Comum Fissura 151 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 Térreo 
Área Comum - 
Banco próximo 
as jardineiras 

Fissura 152 
Parede interna Pintura  
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 
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56 Térreo Área Comum  Fissura 154 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  

Fissurado 159 
Teto Forro gesso 
Fissurado 

Deterioração da 
edificação; incômodo 
ao usuário 

Se causada na 
execução de 
luminária, detector ou 
peça no gesso, 
emassar, lixar e 
pintar; caso seja por 
movimentação, abri-
la, fechar com massa 
plástica ou abrir uma 
junta 

❸ ❻ ❿ 

56 1º andar Área Comum Fissura 216 
Parede interna Pintura 
Fissura 

Incômodo aos 
usuários; Deterioração 
da edificação 

Solicitar estudo 
específico para exame 
da área afetada 

❸ ❻ ❿ 

56 1º andar QFLE-B 
Condutores sem 
terminais 

096 
Quadro Barramento 
Condutores sem 
terminais 

Danos mecânicos 
imediatos, fogo e/ou 
explosão devido ao 
centelhamento, 
rompimento do cabo e 
aquecimento do 
condutor 

Ligar terminais aos 
condutores e reapertar 
conexões aos 
disjuntores e 
barramentos 

❸ ❻ ❿ 

54 1º andar Assejus 
Adesivo de 
identificação 
divergente 

227 

Outros Sinalização 
Adesivo de 
identificação 
divergente 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo ao usuário 

Corrigir informação 
no adesivo ❻ ❻ ❸ 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

| 78 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

54 1º andar 
PROJEÇÃO - 
135 

Adesivo de 
identificação 
divergente 

260 

Outros Sinalização 
Adesivo de 
identificação 
divergente 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo ao usuário 

Corrigir informação 
no adesivo ❻ ❻ ❸ 

54 1º andar UNICEUB - 133 
Adesivo de 
identificação 
divergente 

266 

Outros Sinalização 
Adesivo de 
identificação 
divergente 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo ao usuário 

Corrigir informação 
no adesivo ❻ ❻ ❸ 

54 1º andar QDNB-B 
Eletroduto 
subdimensionad
o  

072 
Linha Elétrica 
Conduto Eletroduto 
subdimensionado  

Risco de aquecimento 
dos cabos e curto 
circuito 

Substituir eletroduto 
por um de maior 
bitola 

❻ ❻ ❸ 

54 Térreo QFLE 
Eletroduto 
subdimensionad
o  

073 
Linha Elétrica 
Conduto Eletroduto 
subdimensionado  

Risco de aquecimento 
dos cabos e curto 
circuito 

Substituir eletroduto 
por um de maior 
bitola 

❻ ❻ ❸ 

54 
Diversos 

locais 
Ar condicionado 

plugue de 
alimentação 
danificado 

003 
Ar condicionado ACJ 
plugue de alimentação 
danificado 

risco de choque 
elétrico ou princípio de 
incêndio. 

substituir o plugue e 
componentes 
danificados. 

❻ ❻ ❸ 

54 
Defensoria 

pública 
Ar condicionado 

plugue de 
alimentação 
danificado 

037 
Ar condicionado ACJ 
plugue de alimentação 
danificado 

risco de choque 
elétrico ou princípio de 
incêndio. 

substituir o plugue e 
componentes 
danificados. 

❻ ❻ ❸ 

54 
Defensoria 

pública Sala 
06 

Ar condicionado 
plugue de 
alimentação 
danificado 

039 
Ar condicionado ACJ 
plugue de alimentação 
danificado 

risco de choque 
elétrico ou princípio de 
incêndio. 

substituir o plugue e 
componentes 
danificados. 

❻ ❻ ❸ 

54 
Sala de 

despressuriza
ção 1º SS 

Ar condicionado 
plugue de 
alimentação 
danificado 

042 
Ar condicionado ACJ 
plugue de alimentação 
danificado 

risco de choque 
elétrico ou princípio de 
incêndio. 

substituir o plugue e 
componentes 
danificados. 

❻ ❻ ❸ 
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54 
Diversos 

locais 
Ar condicionado 

plugue de 
alimentação 
danificado 

044 
Ar condicionado ACJ 
plugue de alimentação 
danificado 

risco de choque 
elétrico ou princípio de 
incêndio. 

substituir o plugue e 
componentes 
danificados. 

❻ ❻ ❸ 

52 1º andar 3ª Vara Cível  
Não instalado ou 
parcialmente 
instalado 

202 
Parede interna Rodapé 
Não instalado ou 
parcialmente instalado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar rodapé ❸ ❻ ❽ 

48 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 

Lascada 262 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❻ ❸ ❻ 

48 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 - 
Banheiro 

Trincada 264 
Parede interna 
Cerâmica Trincada 

Funcionalidade 
comprometida; risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❸ ❻ 

48 1º andar 
2ª Vara Criminal 
- 104 

Com defeito 322 
Piso Vinílico Com 
defeito 

Depreciação 
imobiliária: Incômodo 
aos usuários 

Trocar peça 
defeituosa ❻ ❸ ❻ 

48 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 - 
Banheiro 

Trincada 253 
Parede interna 
Cerâmica Trincada 

Funcionalidade 
comprometida; risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❻ ❸ ❻ 

48 1º andar 3ª Vara Cível  Lascada 201 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 2º andar Área comum Com bolhas 374 
Parede interna Pintura 
Com bolhas 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando a 
camada logo abaixo 
(se houve uso da 
massa adequada e/ou 
se há tinta de 
qualidade inferior) 

❸ ❻ ❻ 
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48 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Apresenta fissura 210 
Parede interna 
Cerâmica Apresenta 
fissura 

Degradação da 
edificação; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 
Piso no 
perímetro da 
edificação 

Pintura 
descascando 

005 
Piso Cimentado 
Pintura descascando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Refazer a pintura ❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Lascada 213 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno 

Pintura 
descascando 

018 
Piso Cimentado 
Pintura descascando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Refazer a pintura ❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 

Posto de 
Redução a 
Termo e 
Distribuição 
Juizados 

Lascada 222 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 

Lascada 257 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 Subsolo 1 
Reprografia SS 
05 

Com bolhas 356 
Parede interna Pintura 
Com bolhas 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando a 
camada logo abaixo 
(se houve uso da 
massa adequada e/ou 
se há tinta de 
qualidade inferior) 

❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 
Copas Privativas 
em Geral do 
Térreo 

Excesso de 
equipamentos 
ligados 

026 
Linha Elétrica 
Tomadas Excesso de 
equipamentos ligados 

Risco de sobrecarga 
Aumentar o número 
de tomadas ❸ ❻ ❻ 
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48 Térreo 
Sala da 
Segurança. 

Excesso de 
equipamentos 
ligados 

037 
Linha Elétrica 
Tomadas Excesso de 
equipamentos ligados 

Risco de sobrecarga 
Aumentar o número 
de tomadas ❸ ❻ ❻ 

48 Subsolo  SECOM 
Excesso de 
equipamentos 
ligados 

059 
Linha Elétrica 
Tomadas Excesso de 
equipamentos ligados 

Risco de sobrecarga 
Aumentar o número 
de tomadas ❸ ❻ ❻ 

48 Subsolo 1 

Banheiro 
feminino 
próximo ao 
Almoxarifado 

Quebrada 054 
Divisória Mármore 
Quebrada 

 Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Substituir peça 
quebrada ❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
Copas Privativas 
em Geral do 1° 
Pavimento 

Excesso de 
equipamentos 
ligados 

088 
Linha Elétrica 
Tomadas Excesso de 
equipamentos ligados 

Risco de sobrecarga 
Aumentar o número 
de tomadas ❸ ❻ ❻ 

48 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno  

Com bolhas 024 
Parede interna Pintura 
Com bolhas 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando a 
camada logo abaixo 
(se houve uso da 
massa adequada e/ou 
se há tinta de 
qualidade inferior) 

❸ ❻ ❻ 

48 Subsolo 1 Gerador Faltando peça 034 
Outros Ferragem 
Faltando peça 

Funcionalidade 
comprometida; 
Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peça que falta ❸ ❻ ❻ 
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48 Subsolo 1 
Sala de práticas 
integrativas 

Com bolhas 052 
Parede interna Pintura 
Com bolhas 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando a 
camada logo abaixo 
(se houve uso da 
massa adequada e/ou 
se há tinta de 
qualidade inferior) 

❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 
Juizado Especial 
Criminal - 163 

Lascada 071 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 

2º Juizado de 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher  - 168 - 
Banheiro 
Feminino 

Quebrada 076 
Parede interna 
Cerâmica Quebrada 

Funcionalidade 
comprometida; Risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 
2º Juizado 
Especial Cível - 
144 

Lascada 086 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 
Informações - 
135 

Lascada 092 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 
Corredor de 
acesso ao 
Tribunal do Júri 

Com bolhas 099 
Parede interna Pintura  
Com bolhas 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando a 
camada logo abaixo 
(se houve uso da 
massa adequada e/ou 
se há tinta de 
qualidade inferior) 

❸ ❻ ❻ 
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48 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Sala Secreta 

Com bolhas 105 
Parede interna Pintura 
Com bolhas 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Refazimento da 
pintura verificando a 
camada logo abaixo 
(se houve uso da 
massa adequada e/ou 
se há tinta de 
qualidade inferior) 

❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 

Coordenadoria 
Central de 
Atendimento ao 
Jurisdicionado 
Privado 

Lascada 124 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 

Coordenadoria 
Central de 
Atendimento ao 
Jurisdicionado 
Privado 

Lascada 126 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
4ª Vara de 
Família - 104 

Lascada 132 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 Térreo 
Defensoria 
Pública 
Processual - 105 

Lascada 139 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Lascada 185 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Lascada 189 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❻ 
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48 1º andar 
3ª Vara de 
Família - 
Banheiro 

Quebrada 198 
Parede interna 
Cerâmica Quebrada 

Funcionalidade 
comprometida; Risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
3ª Vara Cível - 
Banheiro 

Quebrada 199 
Parede interna 
Cerâmica Quebrada 

Funcionalidade 
comprometida; Risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❸ ❻ ❻ 

48 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 - 
Banheiro 

Quebrada 263 
Parede interna 
Cerâmica Quebrada 

Funcionalidade 
comprometida; Risco 
de acidente 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❶ ❻ ❿ 

48 1º andar 
Sala de lanches - 
226 - A 

Lascada 276 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❶ ❻ ❿ 

48 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Lascada 240 
Parede interna 
Fórmica Lascada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❶ ❻ ❿ 

44 Térreo 
Corredor de 
acesso ao 
Tribunal do Júri 

Danificado 100 
Outros Toldo 
Danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo ao usuário 

Substituir ou restaurar  ❹ ❸ ❽ 

44 Térreo 
Fachada  -  
antiga 
carceragem 

Peça danificada 009 
Outros Sinalização 
Peça danificada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❿ 

44 Térreo 

Área Comum - 
Próximo ao 
caixa eletrônico 
do BRB 

Furada 155 
Parede interna Pintura 
Furada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❸ ❸ ❿ 

42 1º andar CEJUSC 
Rejunte 
danificado 

232 
Parede interna 
Cerâmica Rejunte 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Refazer o rejunte 
danificado ❻ ❸ ❸ 
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42 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 - 
Banheiro 

Rejunte 
danificado 

265 
Parede interna 
Cerâmica Rejunte 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Refazer o rejunte 
danificado ❻ ❸ ❸ 

42 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04 - Banheiro 
Feminino 

Rejunte 
danificado 

302 
Parede interna 
Cerâmica Rejunte 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Refazer o rejunte 
danificado ❻ ❸ ❸ 

42 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno 

Quebrada 019 
Parede interna Quina  
Quebrada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❻ ❸ ❸ 

42 Térreo 

2º Juizado 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher  - 168 - 
Banheiro 
Feminino 

Fissurada 078 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❻ ❸ ❸ 

42 1º andar 
4ª Vara de 
Família - 104 

Fissurada 134 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❸ 

42 1º andar 
4ª Vara de 
Família - 108 

Fissurada 136 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❸ 

42 Térreo Área Comum  Quebrada 156 
Parede interna Quina 
Quebrada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❸ ❻ ❸ 

42 1º andar 3ª Vara Cível  Fissurada 202 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❸ 

42 1º andar 
Sala de 
Amamentação 

Fissurada 205 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❸ 
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42 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Fissurada 214 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❸ 

42 1º andar 

Posto de 
Redução a 
Termo e 
Distribuição 
Juizados 

Fissurada 226 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❸ 

42 Térreo 
Protocolo 
Expresso TJDFT 

Quebrada 369 
Parede interna Quina 
Quebrada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❸ ❻ ❸ 

42 

Casa de 
bombas 

Esgoto(QF-
BAS) 

Sistema de 
bombeamento 

fora do 
padrão/desorgan
izado 

014 

Sistema de 
bombeamento quadro 
elétrico bomba fora do 
padrão/desorganizado 

maior dificuldade na 
realização da 
manutenção e 
operação 

reorganizar e 
revitalizar o quadro ❸ ❻ ❸ 

42 1º andar 
3ª Vara Cível - 
Banheiro 

Rejunte 
danificado 

200 
Parede interna 
Cerâmica Rejunte 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Refazer o rejunte 
danificado ❸ ❻ ❸ 

42 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno 

Quebrada 022 
Parede interna Quina 
Quebrada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❸ ❻ ❸ 

42 Térreo 
Juizado Especial 
Criminal - 163 

Fissurada 072 
Parede interna 
Fórmica Fissurada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❸ ❻ ❸ 

42 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Rejunte 
danificado 

211 
Parede interna 
Cerâmica Rejunte 
danificado 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Refazer o rejunte 
danificado ❸ ❻ ❸ 
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40 1º andar 
Sala de 
Treinamento 

Fórmica 
descolando 

219 
Porta Laminado em 
fórmica descolando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colar Fórmica ❻ ❶ ❻ 

40 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Fórmica 
descolando 

186 
Porta Laminado em 
fórmica descolando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colar Fórmica ❻ ❶ ❻ 

40 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Fórmica 
descolando 

244 
Porta Laminado em 
fórmica descolando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colar Fórmica ❸ ❸ ❽ 

40 1º andar 
CEJUSC - 139 - 
Banheiro 

Fórmica 
descolando 

273 
Porta Laminado em 
fórmica descolando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colar Fórmica ❸ ❸ ❽ 

40 1º andar 
Banheiro público 
- feminino 

Fórmica 
descolando 

319 
Porta Laminado em 
fórmica descolando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colar Fórmica ❸ ❸ ❽ 

40 Cobertura 
Escada de acesso 
a casa de 
máquinas 

Oxidando 337 
Outros Escada 
Oxidando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Revitalizar pintura  ❸ ❸ ❽ 

40 Subsolo 1 
Depósito das 
Varas Criminais 

Ferragem 
exposta 

361 
Teto Laje concreto 
aparente Ferragem 
exposta 

Deterioração da 
edificação 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❸ ❸ ❽ 

40 Subsolo 1 
Depósito das 
Varas Criminais 

Ferragem 
exposta 

366 
Teto Laje concreto 
aparente Ferragem 
exposta 

Deterioração da 
edificação 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada 

❸ ❸ ❽ 
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40 Térreo 

1º  Juizado de 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher de 
Ceilândia - 143 A 

Fórmica 
descolando 

082 
Porta Laminado em 
fórmica descolando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colar Fórmica ❸ ❸ ❽ 

40 Térreo 
Acesso a sala de 
refeições - 
Tribunal do Júri 

Descascando 102 
Piso Cimentado 
Descascando 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Refazer a pintura do 
piso ❸ ❸ ❽ 

40 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  

Fórmica 
descolando 

168 
Porta Laminado em 
fórmica descolando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colar Fórmica ❸ ❸ ❽ 

40 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  

Madeira 
desgastada 

169 
Outros Painel Madeira 
desgastada 

Depreciação  
imobiliária 

Restaurar parte 
danificada ❸ ❸ ❽ 

40 Térreo Carceragem Descascando 170 
Piso Cimentado 
Descascando 

Funcionalidade 
comprometida; 
Incômodo aos usuários 

Refazer a pintura do 
piso ❶ ❻ ❻ 

38 Térreo PSP - 122 Faltando peças 121 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam ❸ ❻ ❶ 

38 Térreo 

Coordenadoria 
Central de 
Atendimento ao 
Jurisdicionado 
Privado 

Faltando peças 123 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam ❸ ❻ ❶ 

38 Térreo 
Posto de Serviço 
de Saúde - 109 

Faltando peças 144 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam ❸ ❻ ❶ 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL | Fórum José Manoel Coelho   | 89 | 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

38 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Faltando peças 184 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Faltando peças 188 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar 
3ª Vara de 
Família 

Faltando peças 197 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar 
Posto de 
Distribuição de 
Mandados 

Faltando peças 220 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar Assejus Faltando peças 228 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 

Faltando peças 246 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar 
PROJEÇÃO - 
135 

Faltando peças 267 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar CEJUSC - 139 Faltando peças 270 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar 
Sala de lanches - 
226 - A 

Faltando peças 274 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 

38 Térreo 
Varas Criminais - 
Área Comum 

Faltando peças 290 
Teto Forro PVC 
Faltando peças 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Instalar peças que 
faltam 

❸ ❻ ❶ 
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38 Térreo Corredor Eletroduto  solto 062 
Linha Elétrica 
Conduto Eletroduto  
solto 

Diminuição da 
proteção elétrica da 
instalação 

Fixar o eletroduto ❸ ❻ ❶ 

38 Térreo QFLE - ANEXO 

Dois ou mais 
circuitos ligados 
no mesmo 
disjuntor 

074 

Quadro Disjuntor Dois 
ou mais circuitos 
ligados no mesmo 
disjuntor 

Risco de atuação 
indevida dos 
disjuntores; risco de 
sobrecarga e curto-
circuito 

Instalar um disjuntor 
específico para cada 
circuito 

❸ ❻ ❶ 

38 1º andar QFLE - ANEXO 

Dois ou mais 
circuitos ligados 
no mesmo 
disjuntor 

075 

Quadro Disjuntor Dois 
ou mais circuitos 
ligados no mesmo 
disjuntor 

Risco de atuação 
indevida dos 
disjuntores; risco de 
sobrecarga e curto-
circuito 

Instalar um disjuntor 
específico para cada 
circuito 

❸ ❻ ❶ 

38 Térreo QFLN-D Solto no Quadro  091 
Quadro Disjuntor 
Solto no Quadro  

Risco de atuação 
indevida dos 
disjuntores; risco de 
sobrecarga e curto-
circuito 

Fixar o disjuntor ❸ ❻ ❶ 

38 
Defensoria 

Pública 
Ar condicionado 

equipamento 
obsoleto 

009 
Ar condicionado ACJ 
equipamento obsoleto 

insalubridade ou 
inoperância do 
ambiente  

substituir o 
equipamento ❸ ❻ ❶ 

38 
Sala-239 

Videoconferê
ncia 

Ar condicionado 
não conectada à 
alimentação 
elétrica 

015 

Ar condicionado 
evaporadora não 
conectada à 
alimentação elétrica 

Impossibilidade de uso 
do equipamento 

realizar a conexão à 
rede elétrica ❸ ❻ ❶ 

38 
Sala SS -017 

NOS 
Ar condicionado 

equipamento 
obsoleto 

021 
Ar condicionado ACJ 
equipamento obsoleto 

insalubridade ou 
inoperância do 
ambiente  

substituir o 
equipamento ❸ ❻ ❶ 

38 
Sala de 

repouso do 
Júri 

Ar condicionado 
equipamento 
obsoleto 

026 
Ar condicionado ACJ 
equipamento obsoleto 

insalubridade ou 
inoperância do 
ambiente  

substituir o 
equipamento ❸ ❻ ❶ 
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38 
Defensoria 

pública 
Ar condicionado 

equipamento 
obsoleto 

038 
Ar condicionado ACJ 
equipamento obsoleto 

insalubridade ou 
inoperância do 
ambiente  

substituir o 
equipamento ❸ ❻ ❶ 

38 
Manutenção 

Predial 
Ar condicionado 

equipamento 
obsoleto 

043 
Ar condicionado ACJ 
equipamento obsoleto 

insalubridade ou 
inoperância do 
ambiente  

substituir o 
equipamento ❸ ❻ ❶ 

38 
Diversos 

locais 
Ar condicionado 

equipamento 
obsoleto 

045 
Ar condicionado ACJ 
equipamento obsoleto 

insalubridade ou 
inoperância do 
ambiente  

substituir o 
equipamento ❸ ❻ ❶ 

36 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04 

Placa 
Fissurada/Danifi
cada 

298 
Teto Forro mineral 
Placa 
Fissurada/Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir a placa 
danificada ❸ ❸ ❻ 

36 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04 - Banheiro 
Feminino 

Manchado 300 
Outros Espelho 
Manchado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir espelho ❸ ❸ ❻ 

36 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04  

Placa 
Fissurada/Danifi
cada 

304 
Teto Forro mineral 
Placa 
Fissurada/Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir a placa 
danificada ❸ ❸ ❻ 

36 1º andar 3ª Vara Criminal  
Placa 
Fissurada/Danifi
cada 

307 
Teto Forro mineral 
Placa 
Fissurada/Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir a placa 
danificada ❸ ❸ ❻ 

36 1º andar 3ª Vara Criminal  
Placa 
Fissurada/Danifi
cada 

310 
Teto Forro mineral 
Placa 
Fissurada/Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir a placa 
danificada ❸ ❸ ❻ 

36 Subsolo 1 
Banheiro 
Feminino 

Acabamento 
defeituoso 

029 
Teto Forro gesso 
Acabamento 
defeituoso 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❸ ❸ ❻ 
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36 1º andar 
Sala de lanches - 
226 - A 

Furado 277 
Teto Forro gesso 
Furado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

tampar o furo, 
emassar, lixar e pintar ❸ ❸ ❻ 

36 1º andar 3ª Vara Criminal  Faltando placa 306 
Teto Forro mineral 
Faltando placa 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colocar placa ❸ ❸ ❻ 

36 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Banheiro 
Feminino 

Manchado 113 
Outros Espelho 
Manchado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir espelho ❸ ❸ ❻ 

36 1º andar 
4ª Vara de 
Família - 104 

Descolado 133 
Parede interna Rodapé 
Descolado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Retirar peça 
descolada e Reinstalar ❸ ❶ ❿ 

36 Térreo 
Defensoria 
Pública 
Processual - 105 

Descolado 140 
Parede interna Rodapé 
Descolado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Retirar peça 
descolada e Reinstalar ❸ ❶ ❿ 

36 1º andar 
Banheiro 
Feminino 

Manchado 128 
Outros Espelho 
Manchado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir espelho ❸ ❶ ❿ 

36 Subsolo 1 

Banheiro 
feminino 
próximo ao 
Almoxarifado 

Aberto 053 
Teto Forro gesso 
Aberto 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Executar fechamento 
e acabamento no 
padrão existente 

❸ ❶ ❿ 

36 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  
- WC Feminino 

Manchado 160 
Outros Espelho 
Manchado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir espelho ❸ ❶ ❿ 

36 Subsolo 1 
Banheiro 
Masculino  

Pintura 
descascando 

158 
Teto Forro gesso 
Pintura descascando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Identificar causa do 
problema e 
solucionar. Raspar, 
emassar, lixar e pintar  

❸ ❶ ❿ 
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36 Térreo 
Carceragem - 
Banheiro 

Manchado 173 
Outros Espelho 
Manchado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir espelho ❸ ❶ ❿ 

36 1º andar 

Posto de 
Redução a 
Termo e 
Distribuição 
Juizados 

Descolado 223 
Parede interna Rodapé 
Descolado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Retirar peça 
descolada e Reinstalar ❸ ❶ ❿ 

36 Térreo 
Varas Criminais - 
Área Comum 

Placa 
Fissurada/Danifi
cada 

293 
Teto Forro mineral 
Placa 
Fissurada/Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir a placa 
danificada ❸ ❶ ❿ 

36 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Descolado 237 
Parede interna Rodapé 
Descolado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Retirar peça 
descolada e Reinstalar ❶ ❸ ❿ 

36 1º andar 
1ª Vara Criminal 
- 103 

Descolado 314 
Parede interna Rodapé  
Descolado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Retirar peça 
descolada e Reinstalar ❶ ❸ ❿ 

36 1º andar 
1ª Vara Criminal 
- 103 

Descolado 317 
Parede interna Rodapé  
Descolado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Retirar peça 
descolada e Reinstalar ❶ ❸ ❿ 

36 Térreo 
Protocolo 
Expresso TJDFT 

Pintura 
descascando 

367 
Teto Forro gesso 
Pintura descascando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Identificar causa do 
problema e 
solucionar. Raspar, 
emassar, lixar e pintar  

❶ ❸ ❿ 

36 Subsolo 1 No break Aberto 017 
Teto Forro gesso 
Aberto 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Executar fechamento 
e acabamento no 
padrão existente 

❶ ❸ ❿ 
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36 1º andar 
Banheiro 
Feminino 

Aberto 127 
Teto Forro gesso 
Aberto 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Executar fechamento 
e acabamento no 
padrão existente 

❶ ❸ ❿ 

36 1º andar SERAV - 239 
Acabamento 
defeituoso 

254 
Teto Forro gesso 
Acabamento 
defeituoso 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❶ ❸ ❿ 

36 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04  

Faltando placa 303 
Teto Forro mineral 
Faltando placa 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Colocar placa ❶ ❸ ❿ 

36 1º andar 
Banheiro público 
- Feminino 

Acabamento 
defeituoso 

327 
Teto Forro gesso 
Acabamento 
defeituoso 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Emassar, Lixar e 
Pintar ❶ ❸ ❿ 

36 Térreo 

Piso na entrada 
do Fórum, 
entrada dos 
fundos. 

Apresenta 
lixiviação 

007 
Piso Granitina 
Apresenta lixiviação 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; 
Deterioração  da 
edificação 

Tratar área afetada ou 
refazer o piso na área 
afetada 

❶ ❸ ❿ 

32 Térreo Tribunal do Júri 
Portal instalação 
defeituosa 

095 
Porta Madeira maciça 
Portal instalação 
defeituosa 

Depreciação 
imobiliária 

Retirar peça e 
recolocá-la ❸ ❸ ❹ 

32 1º andar 

1ª Vara de 
Família - 
Banheiro do 
Gabinete 

Portal instalação 
defeituosa 

190 
Porta Laminado em 
fórmica Portal 
instalação defeituosa 

Depreciação 
imobiliária 

Retirar peça e 
recolocá-la ❸ ❸ ❹ 

32 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  
- WC Feminino 

Descarga sem 
acabamento 

163 
Instalações hidráulicas 
Esgoto Descarga sem 
acabamento 

Incômodo aos 
usuários; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar o acabamento 
da descarga ❶ ❸ ❽ 
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32 Subsolo 1 Carceragem 
Descarga sem 
acabamento 

346 
Instalações hidráulicas 
Esgoto Descarga sem 
acabamento 

Incômodo aos 
usuários; 
Funcionalidade 
comprometida 

Instalar o acabamento 
da descarga ❶ ❸ ❽ 

30 Térreo 

Coordenadoria 
Central de 
Atendimento ao 
Jurisdicionado 
Privado 

Furado 125 
Teto Forro PVC 
Furado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peças 
danificadas ❻ ❶ ❶ 

30 1º andar 
4ª Vara de 
Família - 104 

Furado 131 
Teto Forro PVC 
Furado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peças 
danificadas ❻ ❶ ❶ 

30 Térreo 
Defensoria 
Pública 
Processual - 105 

Danificado 138 
Teto Forro PVC 
Danificado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peças 
danificadas ❻ ❶ ❶ 

30 Térreo 
Sala da 
Segurança 

Peças soltas 179 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 Térreo 
Sala da 
Segurança - 
Banheiro 

Furada ou peça 
faltando 

183 
Parede interna 
Cerâmica int Furada 
ou peça faltando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Corrigir colocando 
peças novas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Peças soltas 187 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Peças soltas 191 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
3ª Vara de 
Família 

Peças soltas 196 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

| 96 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

NOTA PAVIMENTO LOCALIZAÇÃO PROBLEMA 
Nº 

FOTO 
ANOMALIA CONSEQUÊNCIA ORIENTAÇÃO G U T 

30 1º andar 
Sala de 
Amamentação 

Peças soltas 203 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Peças soltas 208 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 

Posto de 
Redução a 
Termo e 
Distribuição 
Juizados 

Peças soltas 221 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar CEJUSC Danificado 231 
Teto Forro PVC 
Danificado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peças 
danificadas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Danificado 235 
Teto Forro PVC 
Danificado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peças 
danificadas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  

Peças soltas 238 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  - Banheiro 

Furada ou peça 
faltando 

242 
Parede interna 
Cerâmica Furada ou 
peça faltando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Corrigir colocando 
peças novas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
1º Juizado Cível 
Secretario do 
Juiz  - Banheiro 

Furada ou peça 
faltando 

245 
Parede interna 
Cerâmica Furada ou 
peça faltando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Corrigir colocando 
peças novas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 

Descascando 255 
Outros Sinalização 
Descascando 

Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❸ ❸ ❸ 
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30 1º andar 
2ª Vara Cível - 
Cartório 257 

Peças soltas 256 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar UNICEUB - 133 Peças soltas 259 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 Térreo 
Juizado Especial 
Criminal - 163 

Danificado 070 
Teto Forro PVC 
Danificado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peças 
danificadas ❸ ❸ ❸ 

30 Térreo 

2º Juizado 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher  - 168 

Descascando 075 
Outros Sinalização 
Descascando 

Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar UNIEURO - 137 Peças soltas 268 
Teto Forro PVC Peças 
soltas 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Encaixar peças soltas ❸ ❸ ❸ 

30 2º andar Área comum Furado 373 
Teto Forro PVC 
Furado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peças 
danificadas ❸ ❸ ❸ 

30 Térreo Casa de Máquina 
Solta ou 
instalada em 
local inadequado 

031 

Linha Elétrica 
Luminária Solta ou 
instalada em local 
inadequado 

Risco de acidente  
Fixar luminária ou 
instalar em locar 
adequado  

❸ ❸ ❸ 

30 Térreo 4° Vara Cível 
Linhas de 
eletricidade e 
rede juntos 

053 

Linha Elétrica 
Condutor LE Linhas 
de eletricidade e rede 
juntos 

Problema de 
compatibilidade 
eletromagnética entre 
circuitos 

Instalar separação das 
linhas ❸ ❸ ❸ 
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30 Subsolo  
Juizado de 
Trânsito 

Linhas de 
eletricidade e 
rede juntos 

054 

Linha Elétrica 
Condutor LE Linhas 
de eletricidade e rede 
juntos 

Problema de 
compatibilidade 
eletromagnética entre 
circuitos 

Instalar separação das 
linhas ❸ ❸ ❸ 

30 1º andar Salas em Geral 
Solta ou 
instalada em 
local inadequado 

069 

Linha Elétrica 
Luminária Solta ou 
instalada em local 
inadequado 

Risco de acidente  
Fixar luminária ou 
instalar em locar 
adequado  

❸ ❸ ❸ 

30 
Deposito da 
Manutenção 

Ar condicionado 
acúmulo de 
sucata de ar 
condicionado 

024 
Ar condicionado ACJ 
acúmulo de sucata de 
ar condicionado 

depreciação dos 
equipamentos, 
insalubridade dos 
equipamentos 

solicitar o 
recolhimento dos 
equipamentos sem 
uso 

❸ ❸ ❸ 

30 
Sala SS-24 

manutenção 
predial 

Ar condicionado 
acúmulo de 
sucata de ar 
condicionado 

025 
Ar condicionado ACJ 
acúmulo de sucata de 
ar condicionado 

depreciação dos 
equipamentos, 
insalubridade dos 
equipamentos 

solicitar o 
recolhimento dos 
equipamentos sem 
uso 

❸ ❸ ❸ 

30 Subsolo Ar condicionado 
acúmulo de 
sucata de ar 
condicionado 

027 
Ar condicionado ACJ 
acúmulo de sucata de 
ar condicionado 

depreciação dos 
equipamentos, 
insalubridade dos 
equipamentos 

solicitar o 
recolhimento dos 
equipamentos sem 
uso 

❸ ❸ ❸ 

30 Térreo 
Piso da fachada, 
próximo aos 
jardim interno 

Quebrado 006 
Piso Cerâmica  
Quebrado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
quebrada ❸ ❸ ❸ 

30 Subsolo 1 No break Descascando 016 
Outros Sinalização 
Descascando 

Funcionalidade 
comprometida 

Revitalizar pintura  ❸ ❸ ❸ 
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30 Subsolo 1 
Justiça 
Comunitária 

Quebrado 066 
Piso Cerâmica  
Quebrado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
quebrada ❸ ❸ ❸ 

30 Térreo 

1º  Juizado de 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher de 
Ceilândia - 143 A 

Furada ou peça 
faltando 

081 
Parede interna 
Cerâmica Furada ou 
peça faltando 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Corrigir colocando 
peças novas ❸ ❸ ❸ 

28 Cobertura Laje 
Pintura 
danificada 

334 
Teto Laje pintada 
Pintura danificada 

Incômodo ao usuário Refazer a pintura ❶ ❸ ❻ 

28 Subsolo 1 Carceragem Manchado 347 
Teto Forro mineral 
Manchado 

Depreciação 
Imobiliária 

Identificar motivo da 
mancha, providenciar 
correção 

❶ ❶ ❿ 

28 Térreo 
Auditório - 
Tribunal do Júri  
- WC Feminino 

Acento sanitário 
danificado 

165 
Instalações hidráulicas 
Vaso sanitário Acento 
sanitário danificado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir o acento 
sanitário ❶ ❶ ❿ 

28 Térreo Área Comum 
Pintura 
descascando 

150 
Teto Laje pintada 
Pintura descascando 

Incômodo ao usuário Refazer a pintura ❶ ❶ ❿ 

28 Térreo 
Varas Criminais - 
Área Comum 

Manchado 294 
Teto Forro mineral 
Manchado 

Depreciação 
Imobiliária 

Identificar motivo da 
mancha, providenciar 
correção 

❶ ❶ ❿ 

28 1º andar 3ª Vara Criminal  Manchado 312 
Teto Forro mineral 
Manchado 

Depreciação 
Imobiliária 

Identificar motivo da 
mancha, providenciar 
correção 

❶ ❶ ❿ 
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26 Subsolo  Biblioteca 
Uso de cabo tipo 
paralelo 

015 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo  
Entrada 
Principal 

Uso de cabo tipo 
paralelo 

017 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❸ ❸ ❶ 

26 Térreo Salas em Geral 
Uso de cabo tipo 
paralelo 

021 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo  
Juizado de 
Trânsito 

Uso de cabo tipo 
paralelo 

054 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo 1 
Estacionamento - 
Entrada dos 
banheiros 

Danificada 038 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo 1 
Estacionamento - 
Banheiro 
Masculino 

Danificada 041 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo 1 
Sala dos 
Brigadistas 

Danificada 055 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo 1 Biblioteca Danificada 056 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo 1 
Depósito de 
Varas Criminais 

Danificada 064 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 
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26 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Sala Secreta 

Danificada 116 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 

26 Térreo Carceragem Danificada 172 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo 1 
Manutenção 
Predial - SS 24 

Danificada 284 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❸ ❶ 

26 Subsolo 1 
Área Comum - 
Próximo as 
escadas 

Danificada 287 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❷ ❸ ❸ 

26 1º andar Salas em Geral 
Uso de cabo tipo 
paralelo 

063 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❷ ❸ ❸ 

26 Subsolo 1 
Banheiro 
Feminino 

Danificada 028 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❷ ❸ ❸ 

26 Subsolo 1 
Depósito das 
Varas Criminais 

Danificada 363 
Porta Laminado de 
madeira Danificada 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❷ ❸ ❸ 

26 Térreo 
Juizado Especial 
Criminal - 163 

Danificada 074 
Parede interna 
Fórmica Danificada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❷ ❸ ❸ 

26 Térreo 
Defensoria 
Pública 
Processual - 105 

Danificada 142 
Parede interna 
Fórmica Danificada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❷ ❸ ❸ 

26 1º andar 
Sala de 
Amamentação 

Danificada 206 
Parede interna 
Fórmica Danificada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❷ ❸ ❸ 
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26 1º andar 

Posto de 
Redução a 
Termo e 
Distribuição 
Juizados 

Danificada 224 
Parede interna 
Fórmica Danificada 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir  placa ❷ ❸ ❸ 

26 Subsolo  
Sala dos 
Vigilantes 

Uso de cabo tipo 
paralelo 

009 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❷ ❸ ❸ 

26 Subsolo  

Posto de Serviço 
de Arquivo 
Intermediário 
Judicial de 
Ceilândia. 

Uso de cabo tipo 
paralelo 

010 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❷ ❸ ❸ 

26 Subsolo  Sala da Brigada 
Uso de cabo tipo 
paralelo 

014 
Linha Elétrica 
Condutor LE Uso de 
cabo tipo paralelo 

Ausência de dupla 
proteção, exigência da 
NBR 5410 

Substituir o cabo 
paralelo por 
condutores e 
condutos apropriados. 

❷ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 
Corpo da 
Guarda 

Riscada 060 
Porta Laminado de 
madeira Riscada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir laminado 
ou, se for o caso, toda 
peça danificada 

❸ ❶ ❸ 

22 Subsolo 1 Sala de lanches Riscada 063 
Porta Laminado de 
madeira Riscada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir laminado 
ou, se for o caso, toda 
peça danificada 

❸ ❶ ❸ 

22 Térreo 
Juizado Especial 
Criminal - 163 

Não finalizada 073 
Parede interna Pintura 
Não finalizada 

Depreciação 
imobiliária 

Finalizar o 
acabamento da 
pintura 

❸ ❶ ❸ 
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22 Térreo 

2º Juizado 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher  - 168 - 
Banheiro 
Feminino 

Lascada 077 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❸ ❶ ❸ 

22 Térreo 

1º  Juizado de 
Violência 
doméstica e 
Familiar Contra 
Mulher de 
Ceilândia - 143 A 

Não finalizada 079 
Parede interna Pintura  
Não finalizada 

Depreciação 
imobiliária 

Finalizar o 
acabamento da 
pintura 

❸ ❶ ❸ 

22 Térreo 
Informações - 
135 

Lascada 093 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❸ ❶ ❸ 

22 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Sala Secreta 

Lascada 115 
Porta Laminado de 
madeira Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir laminado 
ou, se for o caso, toda 
peça danificada 

❸ ❶ ❸ 

22 Térreo 
Assessoria do 
Tribunal do Júri 

Lascada 120 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❸ ❶ ❸ 

22 1º andar CEJUSC Suja 233 
Parede interna Pintura 
Suja 

Depreciação 
imobiliária 

Limpeza com 
material adequado ❶ ❸ ❸ 

22 1º andar CEJUSC Lascada 234 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 

Lascada 249 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 
1ª Vara Cível 
Cartório - 241 

Lascada 250 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 
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22 1º andar UNIEURO - 137 Não finalizada 269 
Parede interna Pintura 
Não finalizada 

Depreciação 
imobiliária 

Finalizar o 
acabamento da 
pintura 

❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 3ª Vara Criminal  Suja 308 
Parede interna Pintura 
Suja 

Depreciação 
imobiliária 

Limpeza com 
material adequado ❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 
Polícia Militar - 
SS 04 

Suja 355 
Parede interna Pintura 
int Suja 

Depreciação 
imobiliária 

Limpeza com 
material adequado ❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 
Bombas de 
Esgoto e de 
Recalque SS 01 

Suja 357 
Parede interna Pintura 
Suja 

Depreciação 
imobiliária 

Limpeza com 
material adequado ❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 
Estacionamento 
interno - 
Depósito 

Riscada 023 
Porta Laminado em 
fórmica Riscada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 
1ª Vara de 
Família  

Não finalizada 193 
Parede interna Pintura 
Não finalizada 

Depreciação 
imobiliária 

Finalizar o 
acabamento da 
pintura 

❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Suja 209 
Parede interna Pintura 
Suja 

Depreciação 
imobiliária 

Limpeza com 
material adequado ❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 
2ª Vara de 
Família 

Não finalizada 212 
Parede interna Pintura  
Não finalizada 

Depreciação 
imobiliária 

Finalizar o 
acabamento da 
pintura 

❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 

Posto de 
Redução a 
Termo e 
Distribuição 
Juizados 

Lascada 225 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

22 1º andar 
Banheiro 
Feminino 

Lascada 130 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 
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22 Térreo 
Defensoria 
Pública 
Processual - 105 

Lascada 141 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 
Banheiro 
Masculino  

Lascada 157 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

22 Térreo 

Coordenadoria 
Central de 
Atendimento ao 
Jurisdicionado 
Privado 

Lascada 122 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

22 Térreo 
2º Juizado 
Especial Cível - 
144 

Fissurado 087 Piso Granito Fissurado 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar peça fissurada ❶ ❸ ❸ 

22 Térreo 
Tribunal do Júri - 
Sala Secreta 

Fissurado 114 
Piso Granito  
Fissurado 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar peça fissurada ❶ ❸ ❸ 

22 Térreo 
Posto de Serviço 
de Saúde - 109 

Fissurado 145 Piso Granito Fissurado 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar peça fissurada ❶ ❸ ❸ 

22 Térreo 
Posto de Serviço 
de Saúde - 109 

Fissurado 148 Piso Granito Fissurado 

Depreciação 
imobiliária; 
Funcionalidade 
comprometida 

Trocar peça fissurada ❶ ❸ ❸ 

22 Térreo 
Varas Criminais - 
Área Comum 

Perfil amassado 295 
Teto Forro mineral 
Perfil amassado 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
amassada ❶ ❸ ❸ 
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22 Subsolo 1 Carceragem Desgastado 344 
Piso Cimentado 
Desgastado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; Risco de 
acidentes 

Demolir e refazer 
área desplacando ❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 Carceragem Desgastado 345 
Piso Cimentado 
Desgastado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; Risco de 
acidentes 

Demolir e refazer 
área desplacando ❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 
Bombas de 
Esgoto e de 
Recalque SS 01 

Desgastado 358 
Piso Cimentado 
Desgastado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários; Risco de 
acidentes 

Demolir e refazer 
área desplacando ❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 

Banheiro 
Feminino e 
Masculino - 
próximo ao 
almoxarifado 

Lascada 032 
Porta Laminado de 
madeira Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir laminado 
ou, se for o caso, toda 
peça danificada 

❶ ❸ ❸ 

22 Subsolo 1 
Estacionamento - 
Banheiro 
Feminino 

Lascada 040 
Porta Laminado em 
fórmica Lascada 

Depreciação 
imobiliária 

Substituir placa 
danificada ❶ ❸ ❸ 

18 
Casa de 
bomba 

Carceragem 

Sistema de 
bombeamento 

cabos de 
alimentação 
desprotegidos 

029 

Sistema de 
bombeamento quadro 
elétrico bomba cabos 
de alimentação 
desprotegidos 

depreciação do 
equipamento 

acondicionar os cabos 
devidamente ❸ ❶ ❶ 

18 
Casa de 

máquinas Ar 
Júri 

Ar condicionado 
central 

quadro QAC 
sem identificação 

011 

Ar condicionado 
central casa de máq. ar 
quadro QAC sem 
identificação 

maior dificuldade para 
identificar 
equipamentos quando 
necessário 

identificar os circuitos 
corretamente ❸ ❶ ❶ 
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18 Térreo 
Informações - 
135 

Danificado 091 
Piso Granito  
Danificado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❶ ❶ 

18 1º andar 3ª Vara Criminal  Fissurado 311 Piso Vinílico Fissurado 
Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
Identificação e 
solução do problema; 
Troca da peça 

❸ ❶ ❶ 

18 Térreo 
4ª Vara Criminal 
- 04 

Fissurado 299 Piso Vinílico Fissurado 
Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
Identificação e 
solução do problema; 
Troca da peça 

❸ ❶ ❶ 

18 1º andar SERAV - 239 Danificado 261 
Piso Granito  
Danificado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❶ ❶ 

18 1º andar 
1ª Vara Criminal 
- 103 

Fissurado 315 Piso Vinílico Fissurado 
Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
Identificação e 
solução do problema; 
Troca da peça 

❸ ❶ ❶ 

18 Subsolo 1 
Polícia Militar - 
SS 04 

Fissurado 354 Piso Vinílico Fissurado 
Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Solicitar estudo 
específico para teste 
da área afetada; 
Identificação e 
solução do problema; 
Troca da peça 

❸ ❶ ❶ 
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18 Subsolo 1 
Área comum em 
frente a casa de 
bombas 

Danificado 359 
Piso Granito  
Danificado 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Substituir peça 
danificada ❸ ❶ ❶ 

18 
Bloco 

principal 
terraço 

Elevador 
quadro QELV 
sem identificação 

013 

Elevador casa de máq. 
do elevador quadro 
QELV sem 
identificação 

maior dificuldade para 
identificar 
equipamentos quando 
necessário 

identificar o quadro ❸ ❶ ❶ 

18 
varas 

Criminais 
anexo 

Elevador piso danificado 018 
Elevador cabina piso 
danificado 

Risco de acidentes 
devido ao 
desprendimento do 
piso ou 
comprometimento 
estético. 

Realizar a reforma do 
piso da cabine ❸ ❶ ❶ 

18 
Recepção 

Identificação 
Elevador 

painel de 
interfones sem 
identificação 

019 
Elevador parte externa 
painel de interfones 
sem identificação 

maior dificuldade para 
identificar 
equipamentos quando 
necessário 

identificar o quadro ❶ ❸ ❶ 

14 1º andar 
4ª Vara de 
Família - 108 

Descascando 135 
Parede interna Rodapé  
Descascando 

Depreciação  
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Revitalizar a pintura ❶ ❶ ❸ 

10 Térreo Fachada  
Furo da 
mangueira do 
AC 

002 
Fachada Cerâmica  
Furo da mangueira do 
AC 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Remanejar o duto do 
AC e tapar o buraco 
na fachada 

❶ ❶ ❶ 

10 Subsolo 1 
Equipe de 
limpeza e 
conservação 

Caixa de gordura 
sem tampa 

062 
Instalações hidráulicas 
Esgoto Caixa de 
gordura sem tampa 

Incômodo aos 
usuários; 

Colocar tampa na 
caixa de esgoto ❶ ❶ ❶ 

10 Subsolo 1 

Justiça 
Comunitária - 
Banheiro 
Feminino 

Não Finalizou 069 
Teto Forro gesso Não 
Finalizou 

Incômodo aos usuários Finalizar o forro. ❶ ❶ ❶ 
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10 1º andar Assejus Peça solta 229 
Divisória Laminado 
melamínico Peça solta 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Fixar peça ❶ ❶ ❶ 

10 1º andar 
Área Comum - 
Próximo as 
escadas no anexo 

Faltando peça 325 
Divisória Laminado 
melamínico Faltando 
peça 

Depreciação 
imobiliária; Incômodo 
aos usuários 

Repor a peça que falta ❶ ❶ ❶ 

10 Cobertura Claraboia Sujo 372 
Cobertura 
Policarbonato Sujo 

Incômodo aos usuários Fazer limpeza. ❶ ❶ ❶ 

10 Térreo Protocolo 
Sem placa de 
identificação 

086 
Quadro Invólucro Sem 
placa de identificação 

Dificuldade na 
identificação do 
quadro durante as 
atividades de 
manutenção 

Colocar placa de 
identificação do 
quadro 

❶ ❶ ❶ 

10 
Casa de 
bomba 

Carceragem 

Sistema de 
bombeamento 

sem placa de 
identificação 

028 

Sistema de 
bombeamento casa de 
bombas sem placa de 
identificação 

Dificuldade de 
localização e operação 
do equipamento em 
caso de emergências 

Realizar a 
identificação das salas ❶ ❶ ❶ 

10 
Sala de 

treinamento 
1º andar 

Ar condicionado 
linha frigorífera 
sob a fachada da 
edificação 

035 

Ar condicionado 
condensadora linha 
frigorífera sob a 
fachada da edificação 

depreciação da fachada 
readequar a linha 
através da laje ❶ ❶ ❶ 

10 

Casa de 
máquinas 
Elevador 

restaurante 

Elevador 
equipamento 
desativado 

046 

Elevador casa de máq. 
do elevador 
equipamento 
desativado 

depreciação do 
equipamento 

verificar a 
possibilidade de 
manutenção e 
armazenamento  

❶ ❶ ❶ 

 

Tabela 16 - Relação de anomalias e falhas (Tabela G.U.T.) 



RESULTADOS DA INSPEÇÃO PREDIAL 

| 110 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

 Gráfico Resumo Tabela G.U.T. 

 

 

 

Figura 9 – Histograma Tabela GUT – LTI 1ª Versão - 2019
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 CONSIDERAÇÕES 

3.7.1 Civil 
 

O Fórum de Ceilândia alcançou a nota de 85% na avaliação da Planilha de Inspeção, no que se refere ao NUMAC. A edificação apresenta avarias que precisam de 
atenção, como as pastilhas que estão desplacando na fachada, este item levou a avaliação Inferior em quase todos as colunas, principalmente na coluna segurança 
que tem o maior peso da nota. Outra anomalia que também teve avaliação inferior foi a calçamento.  
Na planilha GUT, foram listadas 377 anomalias na edificação. Dentre elas, 10 são avarias de nota máxima que diz respeito também a problemas na fachada. Os itens 
apontados em maior quantidade são as portas com 49 itens, fórmicas 41 itens e pintura interna com 80 itens. Sugerimos que sejam verificados os itens apontados 
e corrigidos. 

3.7.2 Elétrica 
 

Considerando os apontamentos descritos nas planilhas de anomalias de inspeção e os gráficos sobre consumo de energia presentes nos anexos, concluímos que as 
instalações elétricas do Fórum de Ceilândia encontram-se em estado de mediano de conservação, alcançando 70% no método avaliativo da COMAN. Contudo, a 
nota final reflete razoavelmente a real situação encontrada nesse fórum. Há um número muito grande de não conformidades que são condenadas pelas normas, 
especialmente questões envolvendo segurança. 
Foram feitos cento e vinte e nove apontamentos na tabela de anomalias, sendo vinte e uma consideradas graves, noventa e uma consideradas moderadas e 
dezessete consideradas leves. 
Os quadros gerais apresentam boa condição de manutenção e conservação. Entretanto, o que chama a atenção é que não há multimedidores em nenhum deles, o 
que ajudaria nas rotinas de inspeção. Já os quadros parciais apresentam especialmente as seguintes não conformidades: 
 

 Ausência do dispositivo de proteção de surto (DPS);  

 Ausência do dispositivo diferencial-residual (DR); 

 Cabos com cores inadequadas; 

 Falta da placa de aviso ou de identificação; e  

 Ausência do barramento de proteção.  
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Sobre as tomadas, as principais não conformidades encontradas foram: 

 Uso recorrente do cabo do tipo paralelo em suas ligações; 

 Ligação de vários equipamentos em uma única tomada; 

 Tomada fixada de maneira incorreta;  

 Caixas de tomada ou de passagem instalada no chão abertas. 

Sobre a iluminação, recentemente foram instaladas lâmpadas do tipo LED. No Fórum de Ceilândia a iluminação de emergência foi concluída à época da conclusão 
deste relatório.  
Para que haja uma melhor avaliação, sugerimos uma maior observação às normas que regem as instalações elétricas, e que essas observações sejam colocadas em 
prática através de correções dos apontamentos levantados neste documento. Por fim, outros apontamentos de menor gravidade podem ser resolvidos com 
pequenas ações técnicas ou gerenciais. 
 

 

3.7.3 Mecânica 
 

As planilhas de inspeção IRS e os apontamentos na tabela GUT demonstram que as instalações da área mecânica do Fórum de Ceilândia, atingem uma nota de 
avaliação de 78%. 
Foram avaliados cinco sistemas, dos quais, dois apresentaram um percentual considerável de notas “I” (inferior) e “R” (regular) essa baixa classificação deve–se ao 
sistema de ar condicionado com número considerável de equipamentos do tipo ACJ obsoletos acarretando em baixo desempenho e segurança e ao sistema de 
incêndio com baixa classificação devido as intervenções de adequação do sistema, objeto do contrato firmado entre  a COOB TJDFT e a empresa Fersan Engenharia, 
apesar dessa baixa classificação o sistema de Incêndio e bombeamento predial apresenta funcionamento aceitável mesmo com a obra de adequação em andamento.  
Os demais sistemas da edificação apresentam ótima avaliação e manutenção regular. 
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 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

3.8.1 Civil 
 

Considerando os apontamentos de maior gravidade, algumas ações são sugeridas como prioritárias:  

 Revitalizar as pastilhas soltas da fachada;  
 Revitalizar pintura;  
 Revitalizar trechos do calçamento danificados; 
 Substituir fórmicas danificadas e colar as peças soltas; 
 Corrigir os sinais de infiltrações; 
 Revitalizar as portas; 
 Tratar ferrugens nas grades das esquadrias; 
 Tratamentos de fissuras internas. 

 

3.8.2 Elétrica 

Considerando como prioritárias as ações para o aumento da segurança e de maior impacto financeiro, as seguintes ações devem ser consideradas em um plano de 

ação específico:  

 Reformar o sistema de SPDA da edificação; 
 Concluir a reforma os quadros elétricos parciais; 
 Instalar botoeira de acionamento rápido para atendimento das normas referentes à combate a incêndio; 
 Instalar DPS nos quadros elétricos parciais; 
 Instalar DR nos quadros elétricos parciais; 
 Instalar multimedidores nos quadros gerais; 
 Instalar placa de risco de choque elétrico nos quadros parciais; 
 Instalar placa de identificação dos quadros parciais; 
 Reorganizar as tomadas que estão soltas ou quebradas; 
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3.8.3 Mecânica 
 

Com base nos apontamentos das planilhas de inspeção concluímos que as instalações mecânicas se encontram em estado regular de conservação, 40% dos itens da 

tabela GUT são considerados graves, 20% das anomalias são consideradas moderadas outros 40% são anomalias leves. 

Algumas ações são definidas como prioritárias para a melhoria da segurança e integridade dos equipamentos da área mecânica e da edificação. 

No sistema de Climatização as ações necessárias são:  
 

 Substituir equipamentos de ACJ obsoletos e caixas ArStop com sobreaquecimento; 
 Solicitar o recolhimento de sucatas de ACJ na sala da manutenção predial. 

Quanto ao sistema de incêndio: 

 Remanejar o estacionamento de motos de forma a desobstruir o acesso de viaturas ao hidrante de recalque. 
 Demarcar as vagas reservadas às viaturas do CBMDF na área dos hidrantes de recalque. 
 Normalizar a posição tampa do recalque para que a abertura fique voltada em direção a via pública (lado o MP). 
 Remover as capas de proteção dos detectores de fumaça em setores onde a obra for concluída. 
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Este laudo vai impresso em 269 folhas, indo acompanhado de 05 anexos e 532 
fotografias legendadas, tudo, devidamente rubricado pelos infra-assinados. 
Brasília, 13 de dezembro de 2021. 

 

Christina Pereira Silva 

Técnica em Edificações 

NUMAC/RENOVAR 

Matrícula – 2968 

TRT: 0023363010-4/D-DF 
CFT – Anotação de Responsabilidade Técnica: BR20211258293 

 

Leandro Alves de Oliveira 

Técnico Eletrotécnico 
NUMAE/RENOVAR 

Matrícula – 1477 

TRT: 0148433219-9/DF 
CFT – Registro de Responsabilidade Técnica: BR20211257838

 
 
 

 

Ronaldo Pacheco da Silva 

Técnico em Eletromecânica 

NUMAM/RENOVAR 

Matrícula – 3040 

TRT: 7144647814-9/DF 
CFT – Anotação de Responsabilidade Técnica: BR20211258314 

 



 ANEXO I – ART / RRT 

| 116 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

ANEXO I - ART/RRT 
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ANEXO II - ELEMENTOS CONSTRUTIVOS  

Especificações básicas – Civil 
 

 Fachadas com Revestimento de Pastilha cerâmica e concreto aparente 

 Estrutura em concreto armado 

 Esquadrias de alumínio 

 Paredes de alvenaria em tijolos furados  

 Forros internos em placas minerais, Forro PVC e forro de gesso acartonado nas áreas molhadas 

 Piso em granito e paviflex 

 Paredes internas com pintura acrílica 

 Paredes das áreas molhadas em cerâmica do piso ao teto  

 Instalações hidráulicas e elétricas embutidas 
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Equipamentos – Elétrica 
 

EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA 
OBSERVAÇÕES: CONTRATOS VIGENTES, 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, VIDA ÚTIL, 

ETC. 

1. Subestação 

1.1. Cubículo de entrada  

Contrato n. 126/2018, empresa Renovar 
Engenharia, de prestação contínua de 
manutenção predial, com fornecimento de 
materiais. 

Chave seccionadora tripolar STM 
2 TP 13,8 KV para 380/220V 
3 TC 1000 para 5 A 
1 Disjuntor de media tensão de 630 A                                                  1 Relé de 
proteção  SCHNEIDER ELECTRIC SEPAM 

1.2 Cubículo de medição  

2 TP 
3 TC 

1.3. Cubículo de transformação  

Chave seccionadora 
Fusível HH de 25 A 
Transformador a óleo de 500 KVA 

2. Quadros Gerais 

2.1. QGBT 

Contrato n. 126/2018, empresa Renovar 
Engenharia, de prestação contínua de 
manutenção predial, com fornecimento de 
materiais. 

Disjuntor principal 1600 A 
2 disjuntores de saída. 

2.2 QGFL 

Disjuntor principal de 800A 
22 disjuntores de saída. 

2.3. QGE 

Disjuntor principal de 800A 
20 disjuntores de saída. 

3. Banco de Capacitores 

3.1. Capacitores Contrato n. 126/2018, empresa Renovar 
Engenharia, de prestação contínua de 
manutenção predial, com fornecimento de 
materiais. 

Não possui. 
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4. Sistema de Alimentação Ininterrupta 

4.1. Nobreak 

 Contrato n. 207/2019, empresa POWER 
SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 
ELETROELETRÔNICOS LTDA-ME, de 

prestação contínua de manutenção de 
nobreak, com fornecimento de peças e 

baterias. 

Marca: PHD 
Modelo: TR MD 3320 
Potência:  200 kVA 
Tecnologia: On-line Dupla conversão 

4.2. Banco de Baterias 

Marca: SEC POWER 
Modelo: SP12-28A 
Quantidade: 32 
Capacidade: 28Ah 
Total: 36 

4.3. QGNB 

Disjuntor principal 315 A 
16 disjuntor de saída 

5. SPDA 

5.1. SPDA Contrato n. 126/2018, empresa Renovar 
Engenharia, de prestação contínua de 
manutenção predial, com fornecimento de 
materiais. 

Subsistema de captação: Hastes 
Subsistema de descida: Externa. 
Subsistema de aterramento: Hastes. 

 

 Tabela 17 - Detalhamento dos equipamentos e instalações elétricas do edifício 
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Equipamentos – Mecânica 
MECÂNICA 

EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA  CONTRATOS VIGENTES 

1. Climatização 

Plenário do Júri  
Contrato de Manutenção nº: 080/2020                              

Contratada: Gemelo do Brasil  LTDA.                                   
Validade: 23/11/2022 

Tipo: Self 
Contained 

Marca: Carrier 

Modelo: 
40BXB12386P 

Capacidade de refrigeração: 2 UN de 10TR 

Demais Ambientes 
Contrato de manutenção nº: 016/2021                                   

Contratada: ARJ Sistemas de Ar Condicionado e 
Incêndio LTDA                                                         

Validade:18/03/2022 

Tipo: ACJ / Split Marcas: Agratto,Springer,Elgin, Carrier, Consul. 

Capacidades de 
refrigeração: 7,0 
a 36.000 BTUs 

Quantidade: 148 

3. Elevadores 

Bloco Principal Contrato de manutenção nº:  100/2018                                  
Contratada: Orona -Módulo Engenharia, 

Consultoria e gerência predial LTDA                                   
Vigência : 18/07/2022 

Marca: Orona Quantidade: 02 

Tipo: Elétrico  Lotação: 10 passageiros/800 Kg Paradas: 03 

Anexo Varas Criminais 
Contrato de manutenção nº: 99/2018                                    

Contratada: Honix Elevadores ,Manutenção e 
comércio LTDA EPP                                                   

Vigência: 18/07/2022 

Marca: Atlas 
Schindler 

Quantidade: 01 

Tipo: Elétrico  Lotação: 14 passageiros/980 Kg Paradas: 03 

4. Grupo Gerador 

Marca: Stemac Gerador: Cramaco G2R 

Contrato de manutenção nº: 056/2020                            
Contratada: Power Engenharia Comércio e 

Serviços Ltda.                                                        
Validade: 25/06/2022 

Potência: 460 
kVA 

USCA: Stemac DS 7320 

Corrente 
Máxima: 658 A 

Fabricação: Maio/08 

Nº Série: 
0460214408 

Tempo de uso:  13 Anos 

Motor: Scania 
DC1260A 

  

5. Portões e Cancelas Cancelas Portões  Automáticos 
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Quantidade: 03 Quantidade: 02 

Contrato de manutenção nº: 209/2018                                   
Contratada: Power Engenharia Comércio e 

Serviços Ltda.                                                        
Validade: 08/02/2022 

Marca:  PPA Marca: Rossi Modelo: DZ4 SK 

Entrada  e saída 
do 
estacionamento 
privativo, saída 
da garagem 

Saída da garagem e portão  do estacionamento 

6. Sistemas de Combate a 
Incêndio  

Hidrantes de 
Parede: 30 

Hidrantes de Recalque: 4 

Contrato de manutenção nº: 174/2018                                   
Contratada: R7 Facilities Serviços de Engenharia 

EIRELI.  Validade: 13/11/2022 

Acionadores 
Manuais: 25 

Detector de Incêndio: 108 

Pavimentos com 
SPK: Não 

Ventilação de escada: não 

Central de Alarme de Incêndio: Kidde VS Series (em implantação) 

7. Sistemas de Bombeamento 
Predial 

Bombas de 
Incêndio 

Bombas de Água Potável 

Contrato de manutenção nº: 174/2018                                   
Contratada: R7 Facilities Serviços de Engenharia 

EIRELI.  Validade: 13/11/2022 

Marca: Eberle Marca: WEG 

Potencia: 5.0 CV Potencia: 3.0 CV 

Quantidade: 02 Quantidade: 02 

Bomba de 
esgoto I 

Bomba de esgoto II 

Marca: Dancor Marca: Dancor 

Potencia: 5 CV  Potencia: 3.0 CV 

Quantidade: 02 Quantidade: 04 

 Tabela 18 - Detalhamento dos equipamentos e instalações mecânicas do edifício 
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ANEXO III – MODELO DE QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

 

 

Manutenção   Funcionamento Uso Indevido Limpeza e Conservação Segurança 

Considerações acerca da 
atuação da empresa 

contratada e serviços do 
técnico 

Levantamento dos problemas 
detectados pelos usuários 

Considerações acerca do 
mau uso dos 

equipamentos, ou para 
finalidade diversa 

Considerações quanto à 
limpeza dos 

equipamentos e salas 

Considerações relacionadas 
aos riscos dos equipa- 
mentos aos usuários 

Gerador           

Elevadores           

Bombas Hidráulicas           

Sistemas de Incêndio 
(Central de alarme, 

hidrantes, detectores, etc.) 
          

Cancelas e Portões 
Eletrônicos 

          

Ar Condicionado           

 

Tabela 19 – Modelo de questionário prévio 
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ANEXO IV – COLETÂNEA DE INFORMAÇÕES E ANÁLISE DOCUMENTAL  

 CIVIL 

3.9.1 Observações do PSP 
 
As informações relatadas na entrevista verbal com o responsável pelo PSP, foram questionados os possíveis problemas mais 
sérios e os mais recorrentes na edificação, de forma a auxiliar na vistoria, tanto no que diz respeito à sua programação, quanto 
à atenção aos respectivos problemas. Como verificado na inspeção e indicado na planilha GUT, os problemas mais sérios 
dizem respeito ao piso do estacionamento interno, as pastilhas soltas da fachada, o afundamento do piso do estacionamento 
externo, a caixa de captação de Água Pluvial no subsolo, pintura em geral e o forro da edificação. 

3.9.2 Análise de gasto com a CAESB 
 
Quanto ao gasto com a CAESB, no primeiro trimestre do ano de 2016 do Fórum da Ceilândia apresentou o maior consumo de 
água potável, devido a um vazamento identificado nos reservatórios inferiores, que foram reformados e o consumo se 
normalizou. Os demais trimestres que apresentam maior consumo coincidem com a lavagem dos reservatórios. No ano 2020 
o consumo de água tratada caiu consideravelmente devido a adoção do trabalho Home Office como medida de prevenção a 
pandemia do Novo Corona Vírus.  
A expectativa é que em 2021 o consumo permaneça com queda ainda mais significativa nos gastos relativos ao consumo de 
água tratada. 
 
 
 

 

 

 

CONSUMO DE ÁGUA (M³) 

FÓRUM JOSÉ MANOEL COELHO 

TRIMESTRES F. CEILANDIA 

2016  

Trim1 2945 

Trim2 2363 

Trim3 2359 

Trim4 1140 

2017  

Trim1 1621 

Trim2 1817 

Trim3 1298 

Trim4 1415 

2018  

Trim1 964 

Trim2 1226 

Trim3 1181 

Trim4 777 

2019  

Trim1 1011 

Trim2 1318 

Trim3 1255 

Trim4 1426 

2020  

Trim1 1045 

Trim2 469 

Trim3 438 

Trim4 519 

Total Geral 26587 
 

Tabela 20 – Análise de consumo  
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      Figura 10 – Consumo de água por trimestre (m³)

 

2945

2363 2359

1140

1621

1817

1298
1415

964

1226 1181

777

1011

1318 1255
1426

1045

469 438
519

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4

2016 2017 2018 2019 2020



ANEXO IV – Coletânea de informações e Análise Documental 
 

| 126 |  COORDENADORIA DE MANUTENÇÕES | COMAN | SEAP | TJDFT 

 

 
Figura 11 – Consumo de água por edificação em 2021 (L) 
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 ELÉTRICA 

3.10.1 Observações do PSP 
As informações relatadas no questionário prévio e a entrevista com o PSP, quando cruzadas com a planilha de inspeção, indicam que a edificação em questão se 
encontra em um estado mediano de conservação. 

3.10.2 Análise de gastos com a CEB 

 

Figura 12 – Valor total da fatura por mês 
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Figura 13 – Consumo kWh por mês 
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Figura 14 – Demanda kWh por mês 
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Figura 15 – Consumo por m² e por edificação 
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São apresentados gráficos relacionados ao contrato de fornecimento de energia elétrica. 

O primeiro gráfico mostra o valor total da fatura da concessionária, por mês, abrangendo o período entre julho de 2018 até julho de 2021.  

O segundo gráfico mostra o consumo de energia, em kWh (quilowatt-hora), por mês, no mesmo período. Uma análise cruzada dos dois primeiros gráficos, indica 

que a partir de março de 2020 houve uma redução do consumo de energia elétrica, e que essa redução foi acompanhada de maneira semelhante e proporcional à 

redução do valor da fatura. Aqui é importante informar que a redução no consumo de energia e, por consequência, a redução do valor da fatura a partir de março 

de 2020 se devem ao início do home-office, em virtude da pandemia do Covid19. 

O terceiro gráfico mostra a demanda, em kW (quilowatt), por mês, no mesmo período referido anteriormente. Esse gráfico tem relação direta com o uso simultâneo 

dos equipamentos e instalações elétricas. Também indica a sazonalidade no uso de equipamentos (por exemplo, maior consumo no verão, por conta do uso dos 

aparelhos de ar condicionado). Em razão da pandemia do Covid-19, durante a qual uma grande parte dos trabalhos tem sido realizado em Home-office, a partir de 

março de 2020, a demanda registrada ficou abaixo da demanda contratada.  

O quarto gráfico é um comparativo do consumo, dividido pela área construída (m²), de fóruns com arquitetura semelhante: Ceilândia e Taguatinga. Foram somados 

os consumos por trimestre em 2020. Embora o Fórum de Ceilândia tenha uma área construtiva maior do que a do Fórum de Taguatinga, o consumo relativo do 

Fórum do Ceilândia, em média, ficou abaixo ao do Fórum de Taguatinga, o que pode indicar um melhor uso dos recursos elétricos.  

O Fórum de Ceilândia está enquadrado no modo tarifário THS-A4 verde (estrutura horo-sazonal verde). De acordo com a resolução ANEEL nº 456 de 29/11/2000, a 

instalação elétrica do consumidor, com esta estrutura, deve ter um fator de potência não inferior a 0,92 (capacitivo ou indutivo). Quando este valor é inferior a 0,92 

será cobrada multa pelo consumo de energia reativa excedente e demanda excedente. No que se refere ao consumo de energia reativa excedente do Fórum de 

Ceilândia, não há multa em seu histórico de registro.  

Nota: No terceiro gráfico, onde é informado o valor de demanda registrada, observa-se que entres os meses de abril de 2021 até junho de 2021 não houve registro 

do valor de demanda. A concessionária (CEB/Neoenergia) foi contatada e prestou o seguinte esclarecimento: 

“Em atenção ao e-mail, informamos que nos meses 4, 5 e 6/2021, houve impedimento de acesso para fins de leitura ao registrador da Unidade Consumidora. 

Dessa forma, as faturas desses meses foram geradas pela média anual, por isso a ausência de demanda registrada. ” 

Atenciosamente, 

Logo após o pedido de esclarecimento, houve o retorno de registro de demanda nos meses subsequentes. 
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 MECÂNICA 

3.11.1 Observações do PSP 
Para embasar a elaboração do laudo foi realizada a coleta de 

informações junto aos responsáveis pelo Posto de Serviço Predial (PSPCEI). As 
informações foram prestadas através de entrevista verbal durante a inspeção 
e também através do preenchimento de questionário enviado por e-mail. 

Em relação aos diversos sistemas mecânicos avaliados na inspeção, o 
PSP relatou problemas ocorridos em decorrência das intervenções no sistema 
de incêndio em função da obra de readequação do sistema, está atividade no 
momento da avaliação encontrava-se parada, com pontos de detecção com 
capa de proteção e pontos abertos no forro. 

Outro sistema que chama a atenção é o de ar condicionado de 
pequeno porte, os equipamentos de ar condicionado de janela ACJ em grande 
parte são obsoletos e necessitam de substituição. 

3.11.2 Análise da qualidade do ar 
A qualidade do ar ambiente em todo o Fórum é aferida através do 

contrato 199/2018, firmado com a empresa GHS, no qual todos os fóruns do 
TJDFT são submetidos à auditoria semestral em poluição ambiental e análise 
microbiológica. São coletadas diversas amostras para a análise da qualidade 
do ar interior e exterior em ambiente laboratorial. No dia 03 de março de 2021 
foram realizadas coletas de 13 amostras no fórum de Ceilândia conforme as 
tabelas abaixo: 

 
 

Análise Microbiológica e Físico-Químico do Ar Interior 

Nº da 
amostra 

Hora da 
coleta 

Ponto de coleta 

Dados coletados conforme Notas Técnicas NT 01, NT02, NT03 e NT04 da Anvisa 

NT 001-Fungos viáveis NT 002 NT 003 NT 004 

Contagem (≤ 
750 UFC/m3) 

Relação I/E 
(≤ 1,5) 

Dióxido de 
carbono (≤ 
1000 ppm) 

Velocidade 
do ar (≤ 

0,25 m/s) 

Temperatura 
(23º a 26º) 

Umidade ≤ 
80% 

Aerodispersóides ≤ 
80µg/m3 

36484 13:00 Térreo- Posto de serviço Predial sala 122 255 0,75 534 <0,20 22,1 49,2 <65,00 

36485 13:35 Térreo- Posto de serviço de saúde 145 0,43 499 <0,20 22,1 50,1 <65,00 

36486 13:50 Térreo-Posto médico consultório sala 109 150 0,44 489 <0,20 23,1 50,1 <65,00 

36487 14:06 Térreo-NSO sala 129 60 0,18 482 <0,20 23 56,8 <65,00 

36488 14:21 Térreo Juizado especial criminal sala 163 75 0,22 516 <0,20 25,1 50 <65,00 

36489 14:37 
Térreo 2º juizado de violência Dom. e fam. Sala 
164 

55 0,16 <410 <0,20 23,6 56,8 <65,00 

36490 14:55 1º andar-3º Juizado especial cível sala 262 100 0,29 520 <0,20 28,5 55,2 <65,00 

36491 15:10 1º andar-1ª vara cível sala 241 120 0,35 424 <0,20 23,9 58,5 <65,00 
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36492 15:28 1º andar- oficiais de justiça sala 230 70 0,21 465 <0,20 23,2 46,2 <65,00 

36493 16:06 
1º andar-posto de distribuição e mandados sala 
229 

145 0,43 551 <0,20 23,7 48 <65,00 

36494 16:20 1º andar-3ª vara de família sala 204 75 0,22 456 <0,20 22,6 52,1 <65,00 

36495 16:38 Subsolo- Brigadistas sala 15 115 0,34 412 <0,20 23,8 62 <65,00 

36496 16:58 Plenário auditório do Júri 115 0,34 519 <0,20 21,7 53,1 <65,00 

Análise Microbiológica e Físico-Químico do Ar Exterior 

Nº da 
amostra 

Hora da 
coleta 

Ponto de coleta 

NT 001-Fungos viáveis NT 002 NT 003 NT 004 

Contagem (≤ 
750 UFC/m3) 

Relação I/E 
(≤ 1,5) 

Dióxido de 
carbono  Velocidade 

do ar (≤ 
0,25 m/s) 

Temperatura 
(23º a 26º) 

Umidade ≤ 
80% 

Aerodispersóides ≤ 
80µg/m3  (≤ 1000 

ppm) 

36497 17:10:00 Em frente à entrada principal 340 NA <410 NA 26 55 N. A 

Tabela 21 – Resultados Analíticos do laudo de análise da qualidade do ar 

 

Analisando os laudos apresentados é possível concluir que nos ambientes verificados os níveis de qualidade do ar estão em conformidade com os padrões exigidos 

na RE nº 09 da Anvisa 

3.11.3 Histórico de paradas dos elevadores 
 
Os relatórios de manutenção dos elevadores do TJDFT no período de julho de 2020 a agosto de 2021, apontam que os 03 elevadores do fórum de Ceilândia, não 
apresentaram paradas ou defeitos significativos. A baixa ocorrência de falhas demonstra a boa qualidade da manutenção e o bom estado de conservação dos 
equipamentos, outro fator a levar em consideração é o revezamento do funcionamento dos elevadores em razão da pandemia de COVID-19 que reduziu a utilização 
dos equipamentos consideravelmente.  

3.11.4 Histórico de disponibilidade do grupo gerador 

A manutenção preventiva/corretiva do grupo gerador Diesel do fórum de Ceilândia é realizada pela empresa Power Engenharia através do contrato nº 056/2020 e 

está sujeita a um Acordo de Nível de Serviço (ANS) que garante um nível mínimo de serviço e eficiência, maximizando a disponibilidade dos equipamentos. O 

indicador final do ANS leva em consideração a disponibilidade dos equipamentos e suas falhas, o nível mínimo de disponibilidade do serviço é de 97,24%. 
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Os relatórios de manutenção dos últimos 12 meses demonstram o grupo gerador do fórum de Ceilândia obteve 100% do índice ANS, o que representa 100% da 

disponibilidade do equipamento, superando o acordo de nível contratado. 

 

 

 

Tabela 22 – Disponibilidade do Grupo Gerador 
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